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工 事 名

工事場所

図面名称

図面番号

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

係長

設計 照査 係

補佐 課長

9号水中ポン プ 据付図

縮　 尺　 図示 1

G. L. G. L.

ピ ッ ト 蓋平面図 S=1: 60

G. L.

ピ ッ ト 蓋断面図 S=1: 60

ポン プ室下部平面図 S=1: 60 ポンプ設置断面図 S=1: 60
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井戸径　 φ600

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

6
5
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メ カ ニカ ル管継手 350A

ケーブル分岐接続材接続

P. BOX 撤去

ポンプ専用ケーブル×2（ 取替）

電極専用ケーブル×2（ 取替）

1F異径管350A×250A×10K（ SUS304, sch20)

内ネジ仕切弁250A×10K

逆止弁250A×10K

自動空気抜弁

吐出曲管250A

連成計φ100 コ ッ ク 短管付

ケーブル、 アン カ ー類

貫通部　 止水コ ーキング

ピ ッ ト 蓋　 3. 0ｔ 　 SUS304

小窓付600□蓋

小窓付300□蓋

深井戸水中ポンプ仕様

深井戸用水中モータ ポンプ型　 式

250A口　 径

10, 800 m3/D（ 7. 5 m3/mi n）吐出量

全揚程

3φ400V 60Hz 90kWモータ

60sq-3C　 2本ケーブル

１ 台台　 数

付属品

吐出曲管 250A

通気管 汚水流入防止装置付

連成計φ100 短管、 コ ッ ク 付

自動空気抜弁

（ 止水処理）

井戸蓋

ケーブル、 アンカ ー類

貫通部　 止水コ ーキング

水位測定管 VP30

停止電極

復帰電極

揚水管（ Ｎ Ｃ ） 250A　 2, 750mm×18本（ 49. 5ｍ）

逆止弁250A×10K

内ネジ仕切弁250A×10K

メ カ ニカ ル管継手 350A

深井戸水中ポンプ 250A×90kW

1F異径管350A×250A×10K（ SUS304, sch20)

SUS製配管サポータ 含む
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ケーブル分岐接続材接続
P. BOX 撤去
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通気管 汚水流入防止装置付

井戸蓋（ パッ キン・ コ ーキング等止水処理）

逆止弁250A、 内ねじ 仕切弁250A

吐出曲管、 連成計、 自動空気抜弁

復帰電極、 停止電極、 井戸蓋

低水位電極ケーブル×2 水位測定管

水位測定管　 25A　 ( 既設撤去49. 5m)
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図面名称

図面番号

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

係長

設計 照査 係

補佐 課長

10号水中ポン プ 据付図

2

ポンプ室下部平面図 S=1: 60

施
工

界

ポンプ設置断面図 S=1: 60

G. L. G. L.

井戸径　 φ600

ピ ッ ト 蓋平面図 S=1: 60

ピ ッ ト 蓋断面図 S=1: 60

G. L.

縮　 尺　 図示

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

通気管 汚水流入防止装置付

ケーブル、 アンカ ー類

貫通部　 止水コ ーキング

連成計φ100 コ ッ ク 短管付

吐出曲管250A

自動空気抜弁

逆止弁250A×10K

内ネジ仕切弁250A×10K

電極専用ケーブル×2（ 取替）

ポンプ専用ケーブル×2（ 取替）

1F異径管350A×250A×10K（ SUS304, sch20)

メ カ ニカ ル管継手 350A

深井戸水中ポンプ 250A×75kW

停止電極

復帰電極

逆止弁250A×10K

内ネジ仕切弁250A×10K

メ カ ニカ ル管継手 350A

水位測定管 VP30

貫通部　 止水コ ーキング

ケーブル、 アンカ ー類

（ 止水処理）

井戸蓋

吐出曲管250A

通気管 汚水流入防止装置付

連成計φ100 短管、 コ ッ ク 付

自動空気抜弁

小窓付600□蓋

小窓付300□蓋

ピッ ト 蓋　 3. 0ｔ 　 SUS304

揚水管（ Ｎ Ｃ ） 250A　 2, 750mm×18本（ 49. 5ｍ）

SUS製配管サポータ 含む
1F異径管350A×250A×10K（ SUS304, sch20)
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ケーブル分岐接続材接続

P. BOX 撤去

ケーブル分岐接続材接続
P. BOX 撤去
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井戸蓋（ パッ キン・ コ ーキング等止水処理）

深井戸水中ポン プ仕様

深井戸用水中モータ ポン プ型　 式

250A口　 径

10, 800 m3/D（ 7. 5 m3/mi n）吐出量

全揚程

モータ

60sq-3C　 2本ケーブル

１ 台台　 数

付属品

3φ400V 60Hz 75kW

36ｍ

低水位電極ケーブル×2

吐出曲管、 連成計、 自動空気抜弁

逆止弁250A、 内ねじ 仕切弁250A

復帰電極、 停止電極、 井戸蓋

水位測定管

水位測定管　 25A　 ( 既設撤去49. 5m)
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工 事 名

工事場所

図面名称

図面番号

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

係長

設計 照査 係

補佐 課長

縮　 尺　 図示

Ｇ Ｌ
Ｇ Ｌ

ポン プ室下部平面図 S=1: 60

ポン プ室下部断面図 S=1: 60

7号水中ポン プ 室水位計中継箱他更新図

3

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

水位計中継箱　 更新

水位計用ケーブル　 接続材接続

アレ スタ 　 更新

水位計用ケーブル　 接続材接続
アレ スタ 　 更新

水位計中継箱　 更新

水位計中継箱仕様

メ ーカ ー

型式

設置取付 屋外・ 壁掛形

JB-454S型中継箱

JFEアド バンテ ッ ク ㈱

防水構造 JI S C 0920 防まつ形

材質 樹脂( SMC)

ケーブル外径 Φ10. 5～12. 5mm

避雷回路 内蔵

出力部
許容負荷抵抗： 395Ω( 供給電圧24V時)

適合検出器

出力信号： DC4～20mA

SL-500型

メ ーカ ー

型式

アレ スタ 仕様

ALP-VTJMJ( DC24)

森長電子㈱

適用回路 DC24V, 0. 5A以下信号回路

定格電流 0. 5A

最大放電電流 10kA( 8/20μs)

動作速度 3nsec以下



HH-3

HH-4

HH-5

HH-18

HH-20

HH-57

HH-58

工 事 名

工事場所

図面名称

図面番号

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

係長

設計 照査 係

補佐 課長

縮　 尺　 図示

場内電気配線図

管理棟

伏流水薬品注入棟電気室

場内入口

場内電気配線図　 S=1: 800

4

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

10号井

9号井

水中ポンプ中継端子盤( LCB-32)

新設ケーブル　 EM-CET100sq敷設

※電線管は既設のも の( FEP65) を 流用

9号井～LCB-32: 既設ケーブル　 EM-CET60sq撤去

9号井～LCB-32ケーブル長: 123m × 1. 1 = 135m 

新電気室
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電気室平面図（ 新設） 　 S=1: 300

( 将来)

電気室平面図（ 撤去） 　 S=1: 300

工 事 名

工事場所

図面名称

図面番号

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

係長

設計 照査 係

補佐 課長

縮　 尺　 図示

新電気室内配線図

5

受電盤
１ 系－１ コ ンデンサ盤／１ 系－２ コン デンサ盤
１ 系400V 変圧器１ 次盤／新電気室<H2>盤
１ 系照明変圧器１ 次盤／１ 系200V変圧器１ 次盤
第１ 変電室き 電盤／１ 系PT盤
１ 系引込盤
母線連絡盤
２ 系引込盤
自家発引込盤／２ 系PT盤
２ 系照明変圧器１ 次盤／２ 系200V変圧器１ 次盤
２ 系400V 変圧器１ 次盤／新電気室<H5>盤
２ 系－１ コ ン デン サ盤／２ 系－２ コ ン デン サ盤
１ 系400V 変圧器盤
１ 系400V 母線連絡盤／１ 系400V変圧器２ 次盤
１ 系400V 主幹盤
２ 系400V 主幹盤
２ 系400V 母線連絡盤／２ 系400V変圧器２ 次盤

機　 　 器　 　 名　 　 称

２ 系400V 変圧器盤
１ 系400V 変圧器盤
１ 系200V 母線連絡盤／１ 系200V変圧器２ 次盤
１ 系200V 主幹盤／２ 系400V変圧器盤

２ 系200V 変圧器盤

２ 系200V 主幹盤／１ 系200V変圧器盤
２ 系200V 母線連絡盤／２ 系200V変圧器２ 次盤

１ 系照明変圧器盤

HP-25
HP-26

HP-28
HP-29
HP-18
HP-19
HP-20
HP-21
HP-22
HP-23
HP-12

HP-27

HP-24
HP-11
HP-10
HP-9
HP-8
HP-7
HP-6
HP-5

HP-3
HP-2
HP-1
HP-0
記 号 備　 考

HP-4

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

46
47

49
50 PP-6

HP-13
HP-14
HP-15
HP-16
HP-17
HP-32
HP-31
CV-1( 1)
CV-1( 2)
CV-1( 3)
DC-1( 1)
DC-1( 2)
PP-12
PP-4
PP-10
PP-9
PP-2
PP-1
PP-16

PP-14
PP-13

PP-7

備　 考記 号機　 　 器　 　 名　 　 称No. No.

１ 系照明主幹盤
１ 系照明母線連絡盤／１ 系照明変圧器２ 次盤

２ 系照明主幹盤
２ 系照明母線連絡盤／２ 系照明変圧器２ 次盤
２ 系照明変圧器盤
点検用引込２ 次盤
点検用引込１ 次盤
イ ン バータ 器
整流器
蓄電池盤
整流器
蓄電池盤

No. 3配水ポン プ 盤
No. 1松ヶ 丘送水ポン プ 盤
No. 2松ヶ 丘送水ポンプ 盤

No. 1配水ポン プ 盤
No. 4配水ポン プ 盤
No. 2配水ポン プ 盤
11号水中ポン プ 盤

7号水中ポン プ 盤
4･5号水中ポン プ 盤

6号水中ポン プ 盤
8号水中ポン プ 盤

機器名称一覧表

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75 RY-5-1

RY-5-2
TP-1
RY
H4
H3
L1
H5
H7
H6
L2
H11
H8
H10
H9
L3
AF-2
AF-1
H2
H1
LCB-33
PCS-3B
PCS-3A
LP-105
PP-5
記 号備　 考機　 　 器　 　 名　 　 称No.

2･3号水中ポン プ 盤
災害用ポンプ 盤
受変電盤・ ポン プ コ ン ト ロ ーラ ( 1)
受変電盤・ ポン プ コ ン ト ロ ーラ ( 2)
１ 号水中ポン プ 盤

１ 系商用受電盤
母線・ 取水き 電盤

No. 1アク ティ ブ フ ィ ルタ 盤
No. 2アク ティ ブ フ ィ ルタ 盤
No. 3送水ポン プ 補機盤
No. 3送水ポン プ 補機変圧器盤
No. 3送水ポン プ 盤
自家発引込盤（ ２ 号）
母連盤

No. 2送水ポン プ 補機変圧器盤
No. 2送水ポン プ 補機盤

No. 2送水ポン プ 盤
２ 系商用受電盤
No. 1送水ポン プ 補機盤
No. 1送水ポン プ 補機変圧器盤
No. 1送水ポン プ 盤
送水ポン プ 計装制御盤
変換器盤
浄水設備補助継電器盤( 2)
浄水設備補助継電器盤( 1)

A

82
81
80
79
78
77
76

B
PP-17

CC-5( 1)
CC-5( 2)

PP-18

備　 考記 号機　 　 器　 　 名　 　 称No.
浄水設備コ ン ト ロールセン タ

Ｌ Ｃ －１ 分電盤
１ 号水中ポン プ 盤

動力制御盤
電灯分電盤
接地端子盤
Ｓ Ｐ Ｄ 盤

7号水中ポン プ VVVF盤
4号水中ポン プ VVVF盤

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

1001

48 45

HP-27HP-26

PP-8 PP-15

配　 線　 仕　 様
記　 号 備　 　 考名　 　 称

自 電　 線　 管
種別、 サイ ズ、 本数

端末材
屋外屋内種別、 サイ ズ、 芯数、 本数

至
記　 号

 1001
 1002

 HP-27  PP-15
 PP-8

名　 　 称
2

記　 号 備　 　 考名　 　 称
自

sq

電　 線　 管
種別、 サイ ズ、 本数

端末材
屋外屋内

配　 線　 仕　 様
種別、 サイ ズ、 芯数、 本数

至
記　 号

 1001 HP-27
名　 　 称

配　 　 線　 　 表　 　 （ 撤　 　 去）
配線番号

配線番号

配　 　 線　 　 表　 　 （ 新　 　 設）

 HP-26

 600V CVT

2

 1002 HP-26
 PP-15
 PP-8  600V CVT sq

 600V EM-CET sq
sq

100
100

150
 600V EM-CET150

 １ ０ 号水中ポンプ盤
　  ９ 号水中ポンプ盤

 １ ０ 号水中ポン プ盤

 ２ 系400Ｖ 主幹盤
 １ 系400Ｖ 主幹盤

 １ 系400Ｖ 主幹盤
 ２ 系400Ｖ 主幹盤

45

48

PP-15

PP-8

機能増設

盤内更新

9号水中ポン プ 盤

10号水中ポン プ 盤

 1001　 ケーブル長

 1002　 ケーブル長

21. 8m

18. 2m

配線番号

計 40. 0m × 1. 1 = 44. 0m
HP-27 HP-26

1002

PP-8 PP-15
　  ９ 号水中ポンプ盤



工 事 名

工事場所

図面名称

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

縮　 尺　 S= f r ee

係長

設計 照査 係

補佐 課長

［ PP-17］

ZCT

PWM

DCL I NV

200A

［ KP］

ZCT

65％
StX

MC

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF
175AT

SC
10. 9kVar

3E
AS

2xCT ＡWH

A/T

［ PP-13］

［ HP-29］

EB

［ HP-28b］

2500/5A

［ HP-27］

ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT

2系400V変圧器盤

2系400V変圧器2次盤

2系400V主幹盤

No. 1 No. 3 No. 5 No. 2 2号　
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ィ
ル
タ
盤

（ 200kW） （ 200kW）（ 200kW）

（ 100kVA）
［ AF-2］

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
松
ヶ
丘
送
水
ポ
ン
プ
盤

取
水
ポ
ン
プ
棟
 
補
機
盤

（ 170kW）

3P
MCCB
600AF 600AF 600AF 600AF 400AF 400AF 400AF 400AF 225AF 225AF
500AT 500AT 500AT 500AT 350AT 350AT 350AT 350AT 150AT 225AT

3P
ACB

2500AF

500/5A
2xCT

AF-2へ 250/5A
2xCT

AF-2へ

AS

［ HP-28a］

A/TＡ

2500AF

2系母線連絡盤

2xCT

3P
ACB

6600/420V

3φ Tr
1500kVA

2系400V変圧器1次盤［ HP-10］ よ り
3φ3W 6600V 60Hz

4, 5号水中ポン プ 盤

ZCT

65％
StX

MC

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF
175AT

SC
10. 9kVar

　
水
中
ポ
ン
プ

45

3E
AS

Ａ

コ ン ト ロ ーラ

WH

A/T

ZCT

65％
St X

MC

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF

SC

3E
AS

2xCT ＡWH

A/T
150/5A

2xCT

M-15

5号

200/5A

18kVar

225AT 350AT 225AT

18kVar

200/5A

75
M-18

11号9号　
水
中
ポ
ン
プ

90
M-17

300/5A

24kVar

A/T

WH

コ ント ロ ーラ

Ａ2xCT
AS

3E

　
水
中
ポ
ン
プ

SC

225AF
MCCB
3P

1xVT
420/105V

制
御
電
源

SR

MC

MC

St X
65％

ZCT

A/T

WH Ａ2xCT
AS

3E

SC

400AF
MCCB
3P

1xVT
420/105V

制
御
電
源

SR

MC

MC

St X
65％

ZCT

11号水中ポン プ盤9号水中ポン プ 盤7号水中ポン プ 盤

［ PP-16］［ PP-15］［ PP-14］

　
水
中
ポ
ン
プ

75

7号

コ ン ト ロ ーラ

I /V I /V

入出力装置

V/I

V/I
計装盤

V/I

M-16

PV

SV

NI

FI

FI CSV-FB

MV

KC-8
I /V

FI

Z

DT-MC

MC

RNF

ACL

RNF

計
装
電
源

個
別
制
御
電
源
・
フ
ァ
ン
電
源

7号水中ポン プ VVVF盤

30AF
CP

1kVA
1φ Tr

2P
MCCB
30AF

3P
MCCB
250AF

変換器盤［ TP-1］ よ り

1φ2W AC100V（ CVCF）

VS
V/TＶ

440/110V
2xVT

コ ン ト ロ ーラ

7号取水井取水流量

（ 将来用）

F

200/5A
WH2xCT

OR 

※１

※３

420/105V

共
通
制
御
電
源

30AF
CP

1kVA
1φ Tr

F

420/105V

※３

V/V

※２

A

※１ ※２

［ PP-18］

ZCT

PWM

DCL I NV

150A

［ KP］　
水
中
ポ
ン
プ

45

4号

コ ント ロ ーラ

I /V I /V

コ ン ト ロ ーラ

V/I

計装盤
V/I

M-14

PV

SV

NI

FI

FI CSV-FB

MV

KC-8
I /V

FI

Z

DT-MC

MC

RNF

ACL

RNF

計
装
電
源

個
別
制
御
電
源
・
フ
ァ
ン
電
源

4号水中ポン プ VVVF盤

30AF
CP

1kVA
1φ Tr

2P
MCCB
30AF

3P
MCCB
250AF

変換器盤［ TP-1］ よ り

1φ2W AC100V（ CVCF）

4号取水井取水流量

（ 将来用）

F

150/5A
WH2xCT

OR 

※４

※６

420/105V

共
通
制
御
電
源

30AF
CP

1kVA
1φ Tr

F

420/105V

※６

V/V

※５

A

※４ ※５

150/5A

V/I

※１
（ 1/2）

（ 将来）
［ LP-52］

150AT

5A

5AT

10AT10ATx3
0. 47μF

225AT

x3
0. 47μF

10AT 10AT

5AT

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

水中ポン プ 設備単線結線図( 1/2)

図面番号 6

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

CVT100sq → 　 EM-CET150sq　 更 新

9号 ポ ン プ 更 新

盤 内 機 器 増 設 及 び 更 新 　 詳 細 は 特 記 仕 様 書 記 載



工 事 名

工事場所

図面名称

長野市上下水道局　 浄水課

長野市差出南三丁目

縮　 尺　 S= f r ee

係長

設計 照査 係

補佐 課長

水中ポン プ 設備単線結線図( 2/2)

図面番号 7

犀川浄水場9・ 10号井戸取水ポン プ 更新工事

CVT100s q → 　 EM-CET150sq　 更 新

盤 内 機 器 更 新 　 詳 細 は 特 記 仕 様 書 記 載

10号 ポ ン プ 更 新

ZCT

65％
St X

MC

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF
175AT

SC
10. 9kVar

3E
AS

A/T

［ PP-5］

［ HP-24］

EB

［ HP-25b］

2500/5A

［ HP-26］

ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT

1系400V変圧器盤

1系400V変圧器2次盤

1系400V主幹盤

No. 2 No. 4 No. 6 No. 1 1系　
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ィ
ル
タ
盤

（ 200kW） （ 200kW）（ 200kW）

（ 100kVA）
［ AF-1］

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
配
水
ポ
ン
プ
盤

　
松
ヶ
丘
送
水
ポ
ン
プ
盤

取
水
ポ
ン
プ
棟
 
補
機
盤

（ 170kW）

3P
MCCB
600AF 600AF 600AF 600AF 400AF 400AF 400AF 400AF 225AF 225AF
500AT 500AT 500AT 500AT 350AT 350AT 350AT 350AT 150AT 225AT

500/5A
2xCT

AF-1へ

AS
A/T

2500AF

2xCT

3P
ACB

6600/420V

3φ Tr
1500kVA

1系400V変圧器1次盤［ HP-2］ よ り
3φ3W 6600V 60Hz

2号, 3号水中ポン プ 盤

ZCT

65％
StX

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF
175AT

SC
10. 9kVar

3E
AS

コ ン ト ロ ーラ

A/T

ZCT

65％
St X

MC

SR

制
御
電
源

420/105V
1xVT

3P
MCCB
225AF

SC

3E
AS

2xCT

A/T
150/5A

2xCT
200/5A

18kVar

225AT 350AT 225AT

18kVar

200/5A300/5A

24kVar

A/T

コ ン ト ロ ーラ

2xCT
AS

3E

SC

250AF
MCCB
3P

1xVT
420/105V

制
御
電
源

SR

MC

St X
65％

ZCT

A/T

2xCT
AS

3E

SC

400AF
MCCB
3P

1xVT
420/105V

制
御
電
源

SR

MC

St X
65％

ZCT

10号水中ポン プ 盤8号水中ポン プ 盤6号水中ポン プ 盤

［ PP-8］［ PP-7］［ PP-6］

VS
V/T

440/110V
2xVT

コ ン ト ロ ーラ

（ 将来）
［ LP-52］

［ HP-19a］

1系母線連絡盤

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

3P
MCCB

ZCT

伏
流
水
設
備

400AF
400AT

3P
MCCB

※１
（ 2/2）

MC MC MC MC

　
水
中
ポ
ン
プ

45
M-6

3号　
水
中
ポ
ン
プ

45
M-5

2号 　
水
中
ポ
ン
プ

75
M-7

6号 　
水
中
ポ
ン
プ

90
M-8

8号 　
水
中
ポ
ン
プ

75
M-9

10号コ ン ト ロ ーラコ ン ト ロ ーラ

（ 不使用）

3P
ACB
2500AF

ＡWH

Ａ

ＡWH ＡWH WH Ａ

Ｖ


