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アルミ製見切
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物置部屋 キッチン

CH=2100

CH=2100

CH=2100 CH=2100 CH=2100

CH=2100

国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事

CH=2100

軒天：防水形複層塗材E

※天井高は下記による

共用部：増築FLからの高さを示す（既存スラブ+60）
住戸内：改修FLからの高さを示す（既存スラブ+110）

天井点検口　アルミ製　450×450

耐荷重　100kgf/本
アルミ製　自在物干し金物（天吊り） W=400

各階６カ所（増築部分）

下　地 仕　上記号

凡　　例

C2a

C2b

C2c

C3a

C2d

ｹｲｶﾙ板 t=6　EP

防湿ビニルクロス貼

LGS 19型 GB-D9.5

LGS 19型 ビニルクロス貼

既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ

LGS 19型＋GB-S9.5

LGS 25型

＋GB-R9.5

下地処理の上　EP
既存撤去

梁型：既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ撤去　下地処理の上　EP　CH=1820

梁型：既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ撤去　下地処理の上　EP　CH=1890

下り天井を示す　CH=2100（ダクト用）

スラブ下断熱材：硬質ウレタンフォームｔ25吹付

CH=1890 CH=1890
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・・ 図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ1/100（A1）・1/200（A3）
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則
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CH=2100
CH=2100

CH=2100

CH=2100

国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事

※天井高は下記による

共用部：増築FLからの高さを示す（既存スラブ+60）
住戸内：改修FLからの高さを示す（既存スラブ+110）

天井点検口　アルミ製　450×450

耐荷重　100kgf/本
アルミ製　自在物干し金物（天吊り） W=400

各階６カ所（増築部分）

下　地 仕　上記号

凡　　例

C2a

C2b

C2c

C3a

C2d

ｹｲｶﾙ板 t=6　EP

防湿ビニルクロス貼

LGS 19型 GB-D9.5

LGS 19型 ビニルクロス貼

既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ

LGS 19型＋GB-S9.5

LGS 25型

＋GB-R9.5

下地処理の上　EP
既存撤去

梁型：既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ撤去　下地処理の上　EP　CH=1820

梁型：既存断熱軽量ﾓﾙﾀﾙ撤去　下地処理の上　EP　CH=1890

下り天井を示す　CH=2100（ダクト用）
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CH=2100

CH=2100
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洗面脱衣

C2d

CH=2100
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C2d

CH=2100

軒天：防水形複層塗材E

軒天：防水形複層塗材E

スラブ下断熱材：硬質ウレタンフォームｔ25吹付

CH=1890

CH=1890
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付属金物

備　　考

FSD
1

FSD
スチール製　両開きドア

FSD
2 3

外額縁：－

－

内額縁：－

SL

1
,
8
4
0

1
,
9
0
0

6
0

内額縁：－

※落下防止チェーンを設置すること。（1階以外）

外額縁：－

－

（　）内寸法は１階

－

FL

1,500

FL

1
,
8
4
0

1
,
9
0
0

6
0

800

枠：100　　扉：40

枠：スチール SOP　　扉：スチールフラッシュ SOP
額縁：スチール SOP

DC（ストッパー無）、SUS丁番３枚吊、

下枠：SUS製

レバーハンドル空錠、他標準金物一式

DC（ストッパー無）、SUS丁番３枚吊、ケースハンドル、

シリンダー錠、他標準金物一式

下枠：SUS製

額縁：スチール SOP

枠：スチール SOP　　扉：スチールフラッシュ SOP

枠：100　　扉：40 扉：40

800

13 15 7

特定防火設備

常時閉鎖式

遮煙性能

１～５階　階段Ａ、Ｂ、Ｃ（ＰＳ）

特定防火設備

常時閉鎖式

遮煙性能

スチール製　片開きドア スチール製　片開きドア

扉：化粧鋼板パネル　　枠：SUS製

レバーハンドル、シリンダー錠、サムターン、アイスコープ２段、他標準金物一式

DC（ストッパー無）、SUS丁番３枚吊、ピッキング防止錠、ドアチェーン、

１～５階　各住戸玄関１～５階　階段Ａ、Ｂ、Ｃ

48

1
5
0

1
,
8
8
0

1
スチール製　両開きドア スチール製　両開きドア スチール製　両開きドア

2 3
FD FD FD

外額縁：－

－

内額縁：－

FL

500

1
,
7
6
0

1
,
9
0
0

1
4
0

内額縁：アルミ製

扉：40

FL

1
,
8
5
0

1
5

120900

1,020

1,990

枠：100　　扉：40

枠：スチール SOP　　扉：スチールフラッシュ SOP

DC（ストッパー無）、SUS丁番３枚吊、ケースハンドル、

シリンダー錠、他標準金物一式

下枠：SUS製

扉：化粧鋼板パネル　　枠：SUS製

戸袋パネル：掃除口取付
内額縁：アルミ製

扉：40

FL

1
,
8
5
0

1
5

120900

1,020

1,990

扉：化粧鋼板パネル　　枠：SUS製

戸袋パネル：掃除口取付

20

常時閉鎖式

防火設備

常時閉鎖式

防火設備

121

１～５階　共用廊下（ＰＳ） １～５階　各住戸玄関 １階　集会場玄関

自動閉鎖式ハンガーレール、ドアハンドル、シリンダー錠、ピッキング防止錠、

ドアチェーン、アイスコープ２段、サムターン、他標準金物一式

自動閉鎖式ハンガーレール、ドアハンドル、シリンダー錠、サムターン、

他標準金物一式

外額縁：－ 外額縁：－

1
AW AW

内額縁：木製

FL

内額縁：木製

FL

70（枠断熱仕様）

着色陽極酸化塗装複合皮膜

70（枠断熱仕様）

着色陽極酸化塗装複合皮膜

クレセント、戸車、水切り、網戸、他標準金物一式

外額縁：- 外額縁：-

アルミ製　引き違い断熱窓
2

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

8
0
0

1
,
0
0
0

1,7001,700

１～５階　ＤＫ、洋室 １～５階　　洋室

 W=1,200 H=1,200 格子25×25@50

アルミ製縦格子（2Aはなし）

クレセント、戸車、網戸、他標準金物一式

AW
1A

2

AW-1A：引き戸錠（外ｼﾘﾝﾀﾞｰ、内ｻﾑﾀｰﾝ）

AW AW

内額縁：木製

FL

内額縁：木製

FL

70（枠断熱仕様）

着色陽極酸化塗装複合皮膜

クレセント、戸車、網戸、他標準金物一式

70（枠断熱仕様）

着色陽極酸化塗装複合皮膜

クレセント、戸車、水切り、網戸、他標準金物一式

外額縁：- 外額縁：-

アルミ製　引き違い断熱窓 アルミ製　引き違い断熱窓
3 4

AW AW
アルミ製　ＦＩＸ窓

5 6

1,480

1,000

1
,
0
0
0

1
,
8
0
0

8
0
0

1
,
8
0
0

１～５階　　洋室 １～５階　　洋室

6

FL FL

2,100

1
9
0

8
6
0

995

1
9
0

8
6
0

着色陽極酸化塗装複合皮膜

外額縁：-

着色陽極酸化塗装複合皮膜

外額縁：-

１～５階　階段Ｂ １～５階　階段Ａ、Ｃ

アルミ製　ＦＩＸ窓

防火設備 防火設備

遮煙性能 遮煙性能

網入りカタ6.8 網入りカタ6.8

標準金物一式 標準金物一式

内額縁：スチール製 内額縁：スチール製

100 100

5 10

WD WD
13 14

FL

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

－

１～５階　　物入

引き手、上部・下部レール、吊車、折れ戸用丁番、他標準金物一式

木製　２枚建折れ戸

FL

800

アンダーカット：15

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

－

DC、戸当り、他標準金物一式

木製　片開きドア

１～５階　　洋室

レバーハンドル、シリンダー錠、サムターン、SUS製丁番３枚吊、

W

WD-13A：W675

WD-13B：W800

WD-13C：W760

WD-13D：W740

WD-13E：W715

WD-13F：W810

WD-13G：W880

WD-13H：W955

WD-13I：W739

数量W

-

6

8

12

2

2

3

3

3

4

WD

1,700

（有効開口）

800

FL

60

860

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

大形掘込引手、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

SUS製溝レール

木製　片引き戸

ﾎﾟﾘｶｔ5

１階　　集会場

3

FL

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

大形掘込引手、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

SUS製溝レール

１階　　集会場

H1780：WD-13I 4箇所

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

（
1
,
7
8
0
）

（
1
,
7
8
0
）

1
,
8
35

WD
15 16

木製　引違い戸 1
WD

1
WD

1
17 18

木製　片開き戸木製　片引き戸

FL

800

860

1,700

（有効開口）

60

1
,
8
3
5

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

SUS製溝レール

カタ4　100角

１階　　集会場

大形掘込引手、表示錠、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

FL

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

カタ4　100角

レバーハンドル、内締り表示錠（非常解錠）、SUS製丁番３枚吊、

DC、戸当り、他標準金物一式

１階　　集会場

アンダーカット：15

1
,
8
3
5

770

WD
12

FL

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

－

１～５階　　物入

引き手、上部・下部レール、吊車、折れ戸用丁番、他標準金物一式

木製　４枚建折れ戸

W

WD-12A：W1780

WD-12D：W1600

WD-12C：W1590

WD-12B：W1355

WD-12E：W1505

WD-12F：W1630

WD-12G：W1555

数量W

-

6

4

3

6

3

3

4

H1780：WD-12B 4箇所　WD-12D 3箇所

1
,
8
3
5

（
1
,
7
8
0
）

WD WD WD WD
5 6 7 8

－

FL

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

大形堀込引手、戸当りゴム、他標準金物一式

SUS製溝レール

－

FL

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

大形堀込引手、戸当りゴム、他標準金物一式

SUS製溝レール

1,640 1,720

１～５階　　ＤＫ １～５階　　ＤＫ

FL

800

860

1,700

（有効開口）

60

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

SUS製溝レール

１～５階　　洗面脱衣

FL

1,310

860

800

（有効開口）

60

1
,
8
7
0

枠：205　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

戸車、指詰め防止、他標準金物一式、連動金物

SUS製溝レール

大形掘込引手、引き戸錠、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式
ドアハンドル、引き戸錠、戸当りゴム、

１～５階　　洗面脱衣

カタ4　100角カタ4　100角

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

（
1
,
7
8
0
）

H1780：8箇所

WD WD WD
9 10 11

FL

800

860

1,700

（有効開口）

60

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

SUS製溝レール

１～５階　　洗面脱衣

FL

1,310

860

800

（有効開口）

60

枠：205　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

ドアハンドル、戸当りゴム、内締り表示錠（非常解錠）、

戸車、指詰め防止、他標準金物一式、連動金物

SUS製溝レール

１～５階　　便所

ドアハンドル、戸当りゴム、内締り表示錠（非常解錠）、

カタ4　100角カタ4　100角

戸車、指詰め防止、他標準金物一式

FL

800

アンダーカット：15

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

カタ4　100角

－

レバーハンドル、内締り表示錠（非常解錠）、SUS製丁番３枚吊、

DC、戸当り、他標準金物一式

１～５階　　便所（１ＤＫ）

木製　片開きドア

H1800：10箇所

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

（
1
,
7
8
0
）

WD
4

－

FL

WD-2　  1,720

WD-2b　 1,640

WD-2a　 1,685

枠：110　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

大形堀込引手、戸当りゴム、他標準金物一式

SUS製溝レール

木製　引き分け戸

※

1,550

１～５階　　ＤＫ

1
,
8
3
5

1
WD WD WD

2 3

1,700

（有効開口）

800

カタ4

FL

60

1
,
8
7
0

860

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

枠：木製　WP

大形掘込引手、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

SUS製溝レール

1,700

（有効開口）

800

カタ4

FL

60

860

枠：166　　扉：36

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

枠：木製　WP

大形掘込引手、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

SUS製溝レール

木製　片引き戸 木製　片引き戸

SUS製溝レール

FL

1,550

枠：木製　WP

扉：ポリ合板フラッシュ　小口木厚10

枠：130　　扉：36

大形掘込引手、戸当りゴム、戸車、他標準金物一式

１～５階　　ＤＫ １～５階　　ＤＫ１～５階　　洋室１、洋室２、洋室３

H1780：6箇所 H1780：14箇所

1
,
8
3
5

1
,
8
3
5

（
1
,
7
8
0
）

（
1
,
7
8
0
）

AW
アルミ製　ＦＩＸ窓

FL

着色陽極酸化塗装複合皮膜

外額縁：-

標準金物一式

内額縁：スチール製

100

7

1
,
1
5
0

8
3
5

1,100

4

２～５階　ＥＶホール

トーメイ5

38
アルミ製　引き違い断熱窓

8 33 25 9

8 3 2 17 11 15 4 9

3

木製　２枚建片引き戸

木製　２枚建片引き戸木製　２枚建片引き戸木製　片引き戸 木製　片引き戸木製　引き分け戸木製　引き分け戸

国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事

23

Low-e5＋6A＋トーメイ5 Low-e5＋6A＋トーメイ5

Low-e5＋6A＋トーメイ5 Low-e5＋6A＋トーメイ5

枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC枠：木製　UC枠：木製　UC枠：木製　UC枠：木製　UC枠：木製　UC

枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC 枠：木製　UC

23 02



Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ ＥＡ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ Ｅ

Ｍ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＭ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ Ｅ

式株
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・・ 図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

K-01 下駄箱 S=1:20

・天板 ：タモ集製材　t=35　 CL

・側板 ：ポリ合板フラッシュ　t=25（ランバ ーコア）

・地板 ：ポリ合板フラッシュ　t=25（ランバ ーコア）

・背板 ：ポリ合板フラッシュ　t=20（ランバ ーコア）

・棚板 ：ポリ合板フラッシュ　t=15（ランバ ーコア） 可動棚

・扉　 ：ポリ合板フラッシュ　t=20（ランバ ーコア）

　　　　 （大型掘 込引手）

・巾木 ：ポリ合板貼り

・天板 　：ポリ合板フラッシュ　 t=25（ランバーコ ア）

・側板 　：ポリ合板フラッシュ　 t=25（ランバーコ ア）

・地板 　：ポリ合板フラッシュ　 t=35（ランバーコ ア）

・背板 　：ポリ合板フラッシュ　 t=20（ランバーコ ア）

・棚板 　：ポリ合板フラッシュ　 t=25（ランバーコ ア）

・可動 棚：ポリ合板フラッシュ　 t=15（ランバーコ ア）

・扉　 　：ポリ合板フラッシュ　 t=20（ランバーコ ア）

　　　 　　（スライド丁番、大型掘込取手）

可動棚：
ポリ合板フラッシュ
t=15（ランバーコア ）
ステンレスダボ　＠ 50

9
00

8
5

8
15

78
0

6
0

2
5

35

2525

3
6
0

35× 60 35× 60

可動棚：
ポリ合板フラッシュ
t=15（ランバーコア）
ステンレスダボ　＠ 50

360

340

9
00

8
5

8
15

78
0

50 185 50
3
5

2
5

6
0

20

FL

１０１
１０２
１０３
１０４
２０１
２０２

２０３
２０４
２０６
２０６
３０３
３０４

３０５
３０６
４０６
５０６

３０２
４０２
４０３
４０４
４０５
５０２

５０３
５０４
５０５

３０１
４０１
５０１

W1480×D360×H900

W1080×D360×H900

W910×D360×H900

915・1080・1480

865・1030・1430

物入れ（302・402・404・502・504） S=1:20K-02

流し台、ガス台 S=1:20K-04

2
0

3
8
0

1
0
0

水栓：別途工事
水栓穴φ38

7
2

3
77

.
5

6
5
0

1200

355

195

45 620

1005

845

535

700

ｸﾘｱ101900 製品寸法

19
0
0 

吊
戸

棚
取

付
位

置

5
0

C
H
 
=
2
1
9
0

5
00 キャビネット寸法

350

4
00

フード：設備工事

1
2
9
0

C
H 

=
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9
0

8
5
0

5
0

18
0

1
0
3

7
9
0

8
40

16
9
0

8
5
0

1
0
3

90
0

67
0

59060

650

130配管ｽﾍﾟｰｽ

590 55

配管ｽﾍﾟｰｽ130

1200

1900 製品寸法 ｸﾘｱ10

700

700450

1150 製品寸法 760 374

配管用穴φ50

ステンレス貼り
150

1
2
5

377.5

645

材 　 質 ・ 仕 　 様名 　 称

S US 3 0 4 t 1 . 0＃ 4 0 0リ ブ 付天 　 板

S US 3 0 4 t 1 . 0＃ 4 0 0流 　 し

大 型 排 水 ト ラ ッ プ （ ゴ ミ カ ゴ 付 ） YT-  5 0× 5 0 4 0 A

S U S 3 0 4 t 1 . 0＃ 4 0 0リ ブ 付ガ ス 台

ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 合 板外 　 装

正 面 パ ネ ル ： ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 合 板

ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 合 板内 　 装

正 面 パ ネ ル ： t 2セ ー フ テ ィ ー エ ッ ジ （ AB S樹 脂 ）木 　 口

本 体 ： 樹 脂 エ ッ ジ （ AB S樹 脂 ）

t 20ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 合 板開 　 戸

正 面 パ ネ ル ： t 2セ ー フ テ ィ ー エ ッ ジ （ AB S樹 脂 ）

通 気 孔 付 取 手 （ ABS樹 脂 ）

そ の 他 加 熱 機 器 廻 り ： 耐 火 ボ ー ド 張 り

階数表示板（参考図）

90 160

250

入居者名記入 プレート

アクリル  t=2（白）

戸番号標小プレート
アクリル  t=2（白）接着止め

S=1:2

※ステンレス製

※シルク印刷

3
1
1
9

3

7

12
5

5
55

6
5

210

1
2
5

2

19 24

1/20（A1）・1/40（A3）
1/ 2（A1）・1/ 4（A3）

部分詳細図（1）

266 160

3
4
0

S=1:2住戸表示板（参考図）

戸別郵便受（参考図） S=1:10

住戸　　28ヶ所

集会場　 1ヶ所 ※ステンレス製

※前入前出

錠前：ダイヤル錠（可変）

S=1:2館名文字（参考図）

館名文字：ステンレス製 H600 W450 D50　2か所

※ボルトにて東西外壁面　躯体へ固定

60
0

450
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5
0
0

2
0

25

4
8
0

1,200

25 1,150

可動棚：
ポリ合板フ ラッシュ
t=15（ラン バーコア ）
ステンレス ダボ　＠ 50

500

20

2
5

8
7
5

100380

20 28050 150

1,
7
40

1
,
80

0

2
5

7
90

2
5

6
0

480

35×60 35×60

FL

1
,
74

0

1
,
8
0
0

6
0
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・・ 図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

1/30（A1）・1/60（A3） 部分詳細図（2）

バルコニー隔壁（参考図） 公団仕様隔壁 S=1:20

避難文字表示

避難のため、ここには 物を置かないで下さい

非常の時は、ここを破って隣戸へ避難できます

1
0
0

7
0
0

7
0
0

2
0
0

パネル

パネル

ケイカル板t5塗装品

ケイカル板t5塗装品

1,000

1,200

避難文字表示

▽SL

▽SL

2
,
6
0
0

5
5

1
,
0
6
5

1
,1

6
0

3
2
0

42 11

44

42

44

11

40

2
0

2
0 4
0

8
3
0

2
0

2
0

2
0

6
0

1
,
7
0
0

8
3
0

2
0

2
0 4
0

手摺支柱

手摺支柱固定 壁固定

4
5

75

37.537.5 20 20

37.5

55

W-140

W-100

W- 60

20

20

5

Ｗ 50

公団仕様隔壁

外断熱材 t=60

M12

公団仕様隔壁

内断熱補強部詳細図 S=1:10

スラブ下 ：硬質ウレタンフォーム吹付

t=20　H=300/D=300

（各階共通）

30
0

300

3
0
0

※木毛版打ち込部分・断熱軽量モルタルは撤去の上施工

竪穴区画に使用するＡＬＣの取合い詳細図 S=1:5

2) 防火区画壁に使用する場合は取付金物に必要な耐火性能を
　 有する被覆を行う。

3) Ａ部はＡＬＣパネル用フットプレートt=2.3で取付けてもよい。
4) 取付け金物類の表面処理等は、公共標仕(建)8.4.2(C)による。

仕様
1) パネル取付け工法は公共標仕(建)表8.4.3のＤ種を示す。

※　建築工事標準詳細図　2-31による。

耐火目地材

フックボルト12φ

Ｌ-（65×65×6以上）
Ｉ=100

あと施工アンカー

100

2
0

1
0
0

目地用モルタル注入

下部　目地用鉄筋
9φ又はＤ10　Ｌ=500

1
00

あと施工アンカー

耐火目地材

フックボルト12φ

Ｌ-（65×65×6以上）
Ｌ=100　　　　

100

2
0

1
0
0

洋室

ＤＫ

1
1
0

2
,
1
9
0

1
8
0

2
,
6
0
0

洗面脱衣

便所

1
1
0

2
,
1
5
0

2
2
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
1
5

2
5
7

2,
0
08

浴室
UB1216

1
1
0

2,
1
5
0

2
2
0

2
,
6
0
0

132.5

300

1
1
0

2,
1
5
0

2
2
0

1
,
8
4
0

便所

1
1
0

2,
1
5
0

2
2
0

2
,
6
0
0

300

6
0

1
,
8
5
0

玄関

1
7
5

2
,
2
4
5

1
1
0

2
,
6
0
0

6
0

1
,
8
5
0

玄関

345

2
,
1
9
5

1
7
5

1
7
5

2
,
2
4
5

改修標準断面図 S=1:50

50

670

1
1
0

9
0

2
0
0

下地合板　t=15
根太：45×60　＠300程度

捨貼合板　t=9

根太受：45×30

既存コンクリートスラブ

CFシート　t=1.8

立上り：タモ集成材t=35　CL

置床　パーティクルボードt=25
既存コンクリートスラブ

CFシート　t=1.8

防水パン設置部分床詳細図 S=1:10

▽既存SL

手摺：□-75×45×2.3　OP 手摺子：9φ　@100　OP

手摺：□-75×45×2.3　OP 手摺子：9φ　@100　OP
RB種下地処理の上　DP RB種下地処理の上　DP

1
,
1
2
0

1
,
0
1
0

5
5

5
5

▽既存SL

1
,
1
2
0

1
,
0
1
0

55
55

3
20

3
2
0

パネル面：PLｔ4.5　DP

パネル面：エレクションボードｔ28　撤去
（アスベスト含有）

L-20×20×2.3　OP　4周　撤去

L-20×20×3　DP　4周

バルコニー手摺改修図

改修前

改修後

S=1:30

鋼板腐食部分

450

竪樋：RB種下地改修の上　DP

鋼板取替えPL-4.5　DP

■平面図

■側面図

2

25

45
0

79
.5

77
77

79
.5 35

34
34

34 2
68

10

24

35 34 34 34
79.5 77 77 79.5

1240
25

30 20 17
25

25
25

65
12

2
13

3
13

3
11

7

H=
60

0

1 10

1.
5

30

W=100025 25

13

D=
45

0

3

14
35

18
11
143

D=450

241

50
45

8
40

12
40

■持出金物詳細図

ベースプレートt=6 ベースプレートt=6

L-50×50×6

10050150

25 100 25 6 6 50 50

2
0
0

7
0

2
5

1
5
0

2
5

3
5
3
5

200 50 115

150 2525 6 6 57.5 57.5

1
9
0

7
0

5
5

8
0

55
3
5
3
5

1：20

1：20

1：10

ベースプレートt=6 ベースプレートt=6

[-150×75×6.5×10

あと施工アンカー　SUS　2-M12
座金組込み六角ボルトM6
2K-16771　L=300

室外機置場詳細図 S=1:20　　1：10

アルミ製（既製品）

国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事23 02



Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ ＥＡ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ Ｅ

Ｍ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＭ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ Ｅ

式株

Ｓ Ｃ Ａ Ｌ ＥＣ Ｏ Ｎ Ｓ Ｔ Ｒ Ｕ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＤ Ａ Ｙ Ｎ Ｏ ．Ｓ Ｃ Ａ Ｌ ＥＣ Ｏ Ｎ Ｓ Ｔ Ｒ Ｕ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＤ Ａ Ｙ

式
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図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

FP120CN-9406

■建築基準法

法第 52条 2項

法第 36条

法第35条の 3

法第35条の 2

法第 35条

法第 33条

法第 28条 3項

法第 27条

法第 26条

法第 28条 2項

法第 28条 1項

法第 64条

法第56条の 2

３階以上の階　

高さ3m超　

（特殊建築物、火気使用室の内装制限）令128条の4により該当せず

令第114条（界壁等）

令第112条 9項（防火区画）

令第112条 1項（防火区画） 面積区画（1,500㎡以内）

竪穴区画

階段の幅≦3m令第25条3項（階段等の手摺）

令第25条2項（階段等の手摺）

令第24条（踊場の位置）

令第23条（階段の寸法）

2. 1m以上令第21条（居室の天井高さ）

（第2章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準）

令第128条（敷地内の通路）

令第126条の6（非常用進入口）

令第126条の4（非常用照明）

令第126条の2（排煙設備）

令第126条

令第125条（屋外への出口）

令第122条（避難階段の設置）

出口から道に通ずる幅員1.5m以上の通路設置　

（外壁の開口部の防火戸）　延焼のおそれのある部分には防火設備設置

（日影規制）

（避雷設備）

（無窓の居室等の主要構造部）

　⇒階段から屋外：50m以内、居室の各部分から：100m以内

不要

該当

該当

該当

該当

該当

該当

該当

不要

該当

該当

該当

不要

　⇒重複距離25m（内装制限なし）

　⇒居室からの歩行距離50m（内装制限なし）

（居室の換気）必要換気面積1/20以上

（火気使用室の換気）　（機械設備工事）

令第119条（廊下の幅）

令第120条（直通階段） 主要構造部が準耐火構造

令第121条（２以上の直通階段の設置）

　⇒中廊下→1.6m以上、片廊下→ 1.2m以上

該当せず

該当

（避難及び消火に関する基準）　令116条の2で定める窓その他の開口部を有しない居室等

（居室の採光）必要採光面積　

（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物）

該当せず

（防火壁）耐火建築物のため該当せず

廊下等

室の出入口巾

直接地上へ通ずる出入口巾

自動的に開閉する構造

支障となる段を設けないこと

表面は滑りにくい材料で仕上る

直接地上へ通ずる出入口から不特定多数が利用する各室の出入口に至る通路巾

段を設ける場合の構造

同通路末端

同通路　車いす転回部分

出入口

車いす使用者が円滑に開閉して通過出来る構造

高低差がある場合の措置

傾斜路及び踊り場

昇降機、車いす用昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とする

車いす使用者が円滑に利用することができる床面積

腰かけ便座、手摺の適切な配置

出入口の巾

便所、便房の出入口の戸は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造

車いす使用車便房を設置した旨を出入口付近に表示する

操作が容易な洗面器の設置

車いす使用者が利用する駐車部分を設けること

施設出入口から車いす使用者駐車場施設へは出来るだけ距離が短くなるように設置する

駐車スペースの巾

施設出入口から駐車スペースまで至る駐車場内の経路は「敷地内の通路」に準じたもの

便所（多目的トイレ）

駐車場

手摺を設ける

主たる階段には回り段を設けない

表面は粗面とし滑りにくい材料で仕上げる

つまづきにくい構造

段を識別しやすいものとすること

階段

表面は粗面、あるいは滑りにくい材料で仕上げること

施設出入口から道、空地、駐車場への通路巾

高低差がある場合は傾斜路、踊り場を設ける

通路を横断する排水溝を設ける場合はつえ、車いすのキャスターが落ち込まない溝蓋を設置

段を設ける場合は「階段」に準じること

敷地内の通路

階段の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分への注意喚起用床材の敷設

傾斜路、踊り場は「廊下等」に準じる

■福祉のまちづくり条例

車いすの回転に支障のないもの

段なし

傾斜路、踊り場なし

引戸

表示

傾斜路

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

出入口自動ドア、片引き戸

該当

居室の床面積＜200㎡（５階以下、主要構造部が耐火構造）　

該当　※基準法による開口面積の検討参照

該当　※基準法による開口面積の検討参照

不要　※基準法による開口面積の検討参照

該当

該当

該当せず

階段の有効幅 1,110　蹴上185　踏面270 該当 階段の有効幅750 以上　蹴上230以下　踏面150以上
直上階の居室床面積　199.66㎡

該当せず

該当

該当

前面道路幅員による容積率：　幅員5.470ｍ 該当

該当　日影規制：第１種中高層住居専用地域

80cm以上

80cm以上

120cm以上

50m以内ごと（廊下長さ50m未満）

80cm以上

350cm以上

120cm以上

引戸（1階全て、2-5階限定室）

塗床（防滑仕様）

塗床（防滑仕様）

段なし

段なし

段なし

段なし

アスファルト舗装

耐火仕様

外壁

屋根

屋根

RC梁（3G～RG）

RC梁（２G）

S梁（3G～RG）

S梁（２G）

RC柱（１C）

S梁（3G～RG）

S梁（２G）

RC柱（2C～5C）

外壁

ALC100

耐火２時間 （耐火30分）ｔ＝120鉄筋コンクリート造　

耐火30分 FP030RF-9326長尺カラーGL鋼板丸馳折板葺き　H=166　t=0.8
無機質高充填フォーム裏貼　t=4

耐火２時間 （耐火２時間）

（耐火２時間）耐火２時間ALC50 FP120BM-9353ｔ＝50

岩綿吹付　カサ比重0.28以上 （耐火１時間）ｔ＝25 耐火１時間 FP060CN-9408

耐火２時間鉄筋コンクリート造　 （耐火２時間）

耐火２時間鉄筋コンクリート造　

ｔ＝3以上（かぶり厚さ）

ｔ＝3以上（かぶり厚さ） （耐火１時間）

耐火２時間鉄筋コンクリート造　 （耐火２時間）

耐火２時間鉄筋コンクリート造　

ｔ＝3以上（かぶり厚さ）

ｔ＝3以上（かぶり厚さ） （耐火１時間）

（耐火２時間）耐火２時間岩綿吹付　カサ比重0.28以上 ｔ＝45

耐火２時間ALC50 FP120BM-9353ｔ＝50 （耐火１時間）

FP120BM-9411

（１階：耐火２時間　２階～５階：耐火１時間）耐火２時間鉄筋コンクリート造　 ｔ＝120以上

（耐火30分）

建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399

ｔ＝100

S梁（２G） ※主要構造部でない部材（小梁等）については耐火被覆なし。

※主要構造部でない部材（小梁等）については耐火被覆なし。

※主要構造部でない部材（小梁等）については耐火被覆なし。

※主要構造部でない部材（小梁等）については耐火被覆なし。

S柱（１C） （耐火２時間）耐火２時間岩綿吹付　カサ比重0.28以上 ｔ＝45 FP120CN-9463

耐火２時間 （１階：耐火２時間　２階～５階：耐火１時間）建令107　H12建告1399

S柱（2C～5C）

S柱（2C～5C）

S柱（１C）

防火区画壁

岩綿吹付　カサ比重0.28以上 ｔ＝25

（耐火1時間）ALC100 耐火２時間

耐火２時間

耐火２時間

（１階：耐火２時間　２階～５階：耐火１時間）

（１階：耐火２時間　２階～５階：耐火１時間）

ｔ＝120以上鉄筋コンクリート造　 建令107　H12建告1399

建令107　H12建告1399ｔ＝100防火区画壁 ALC100

耐火1時間 FP060CN-9460 （耐火1時間）

モルタル塗 ｔ＝60 耐火２時間 建令107　H12建告1399 （１階：耐火２時間）（１階　Ｙｂ6通り柱）

ｔ＝100

※括弧内数値については、基準法上要求時間を示す。

該当 　⇒避難階段設置（A、C階段）

階段 鉄筋コンクリート造　 （耐火30分）

防火区画壁

防火区画壁

W6a W6b

W6c

遮音構造：SOI-0110（耐火1時間）耐火1時間 FP060NP-0175
LGS65@303内外千鳥配置＋（GB-Ｆ15）×2　両面
グラスウール　24㎏品　ｔ＝50

（耐火1時間）耐火1時間LGS65＠600内外＋（GB-Ｆ21）×2 FP060NP-0007

延焼の恐れのある部分の開口部　：　防火設備

耐火２時間 （１階：耐火２時間　２階～５階：耐火１時間）建令107　H12建告1399防火区画壁 コンクリートブロック ｔ＝150

ケイ酸カルシウム板 ｔ＝35 FP120BM-9400
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式株
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式

Ｎ Ｏ ．

図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

　建築基準法による開口面積の検討

・採光補正係数：　Ａ＝（ｄ/ｈ）×α－β ・採光： ・換気・排煙：開放形式による係数

α＝ 6 ｄ： 　取付位置係数

　　縁側： 0.7

　　天窓： 3.0

引違い　γ＝開き窓開放角度45°以上　γ＝ 1.000 0.500

　工事名称 　用途地域

第１種中高層住居専用地域
国補

市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事

道無・ｄ≧Ｄ、Ａ＜１：Ａ＝１
β＝ 1.4 ｈ： 窓の中心から直上の建築物の各部分 道無・ｄ＜Ｄ、Ａ＜１：Ａ＝０
Ｄ＝ 7.0 道有・Ａ＜１・・・・：Ａ＝１までの垂直距離

隣地境界線までの水平距離

60°γ＝内外倒窓開放角度　　30°γ＝ 0.500 1.000
90°γ＝0.707 1.00045°γ＝

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算1DK-1 タイプ

AW-1a 無 AW-1a 引違い 0.500 1 11 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OKOK 令126の２-1-1により免除 防火区画　42.36　㎡ OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 無 AW-1a 引違い 0.500 1 11 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OKOK 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室

13.49

7.62

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算2DK-1 タイプ

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室１

洋室２

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算2DK-2 タイプ

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室１

洋室２

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算2DK-3 タイプ

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

ＤＫ+洋室１

洋室２

9.55

7.55

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室

1DK-2 タイプ

12.28

7.29

10.06

9.88

7.93

15.50 （洋室１＝8.46㎡）＋（DK＝7.04㎡）＝15.50㎡

13.49 13.49 13.49

7.62 7.62 7.62

12.28 12.28 12.28

7.29 7.29 7.29

13.08

13.08 13.08 13.08

9.55 9.55 9.55

7.55 7.55 7.55

10.06 10.06 10.06

9.88 9.88 9.88

9.88 9.88 9.88

15.50 15.50 15.50

7.93 7.93 7.93

防火区画　34.25　㎡

防火区画　34.25　㎡

防火区画　42.36　㎡

防火区画　48.09　㎡

防火区画　48.09　㎡

防火区画　48.09　㎡

防火区画　46.64　㎡

防火区画　46.64　㎡

防火区画　46.64　㎡

防火区画　41.20　㎡

防火区画　41.20　㎡

1.927 0.675

1.089 0.381

0.270

0.152

1.754 0.614 0.246

1.041 0.365 0.146

1.869 0.654 0.262

1.364 0.478 0.191

1.079 0.378 0.151

1.437 0.503 0.201

1.411 0.494 0.198

1.437 0.503 0.201

2.214 0.775 0.310

1.133 0.397 0.159

1.480 1.800

1.8001.700 1.700 1.800

1.480 1.800

1.000 1.800

1.8001.700 1.700 1.800

1.000 1.800

1.0001.700

1.700 1.000 1.700 1.000

1.700 1.000

1.8001.700 1.700 1.800

1.700

1.700

1.700 1.700

1.700

1.700

1.800

1.800

1.800

1.800

1.000 1.000

1.000 1.0001.500 1.500

1.700 1.800 1.700 1.800

6.330

6.330

11.840

11.840

1.80

1.80

5.508

4.795

4.795

5.508

1.530

1.530

1.332

1.332
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式

Ｎ Ｏ ．

図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

　建築基準法による開口面積の検討

・採光補正係数：　Ａ＝（ｄ/ｈ）×α－β ・採光： ・換気・排煙：開放形式による係数

α＝ 6 ｄ： 　取付位置係数

　　縁側： 0.7

　　天窓： 3.0

引違い　γ＝開き窓開放角度45°以上　γ＝ 1.000 0.500

　工事名称 　用途地域

第１種中高層住居専用地域
国補

市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事

道無・ｄ≧Ｄ、Ａ＜１：Ａ＝１
β＝ 1.4 ｈ： 窓の中心から直上の建築物の各部分 道無・ｄ＜Ｄ、Ａ＜１：Ａ＝０
Ｄ＝ 7.0 道有・Ａ＜１・・・・：Ａ＝１までの垂直距離

隣地境界線までの水平距離

60°γ＝内外倒窓開放角度　　30°γ＝ 0.500 1.000
90°γ＝0.707 1.00045°γ＝

　５　階 床面積 ㎡ 必要開口面積　1/30 ㎡

建具記号 W H 開口係数 連窓 個所数 有効面積 判定 備　考

㎡ OK

　４　階 床面積 ㎡ 必要開口面積　1/30 ㎡

建具記号 W H 開口係数 連窓 個所数 有効面積 判定 備　考

㎡ OK

３　階 床面積 ㎡ 必要開口面積　1/30 ㎡

建具記号 W H 開口係数 連窓 個所数 有効面積 判定 備　考

㎡ OK

　２　階 床面積 ㎡ 必要開口面積　1/30 ㎡

建具記号 W H 開口係数 連窓 個所数 有効面積 判定 備　考

㎡ OK

　１　階 床面積 ㎡ 必要開口面積　1/30 ㎡

建具記号 W H 開口係数 連窓 個所数 有効面積 判定 備　考

1 ㎡

㎡ OK

合計・判定

合計・判定

合計・判定

合計・判定

合計・判定

　消防法 令 10-1-5 による無窓階の検討

1

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算2DK-5 タイプ

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室２

ＤＫ+洋室１

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算3DK タイプ

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 防火区画　42.36　㎡ OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

洋室１

洋室２

・排煙面積の計算・換気面積の計算・採光面積の計算2DK-4 タイプ

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

ＤＫ

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 防火区画　42.36　㎡ OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

洋室１

洋室２

合計・判定 OK3.156OK4.467 令126の２-1-1により免除 OK

㎡

AW-1a 4.435 12.625 無 2.691 AW-1a 引違い 0.500 1 1 1.9010.71 1 1 1一般

対象床面積 ㎡ 採光係数　1/ 7 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　換気係数　1/ 20 必要開口面積 ㎡ 対象床面積 ㎡　　排煙係数　1/ 50 必要開口面積 ㎡

建具記号 ｄ ｈ 道 A W H 位置 連窓 個所 有効面積 判定 建具記号 開放形式 γ W H 連窓 個所 判定 建具記号 開放形式 γ W H 個所連窓 有効面積 判定有効面積

洋室３

9.72

10.04

7.01

10.04

11.99

10.05

9.74

17.80

9.94

（洋室１＝10.76㎡）＋（DK＝7.04㎡）＝17.80㎡

11.99 11.99 11.99

10.05 10.05 10.05

9.74 9.74 9.74

17.80 17.80 17.80

9.94 9.94 9.94

10.04 10.04 10.04

9.72 9.72 9.72

10.04 10.04 10.04

7.01 7.01 7.01

防火区画　48.09　㎡

防火区画　48.09　㎡

防火区画　46.71　㎡

防火区画　46.71　㎡

防火区画　53.59　㎡

防火区画　53.59　㎡

防火区画　53.59　㎡

1.713 0.600 0.240

1.436 0.503 0.201

1.391 0.487 0.195

2.543 0.890 0.356

1.420 0.497 0.199

1.434 0.502 0.201

1.389 0.486 0.194

1.434 0.502 0.201

1.00 0.351 0.140

1.700

1.000 1.0001.7001.700

1.700

1.700

1.7001.800

1.800

1.800

1.800

1.480 1.480 1.8001.800

1.700 1.800 1.700 1.800

1.800 1.800

1.8001.800

1.700

1.700 1.700

1.700

1.700

1.7001.700

1.700 1.000

1.000 1.000

1.000

法規チェックリスト（3）-・・ 53

AW-1 1.700 1.800

420.62 14.021

1 ㎡1AW-1 1.700 1.800

1 ㎡1AW-1 1.700 1.800

1 ㎡1AW-1 1.700 1.800

1 ㎡1AW-1 1.700 1.800

394.23

394.23

394.23

391.31 13.044

13.141

13.141

13.141

15.3005

15.300

15.3005

5

5

6 18.360

18.360

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300
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図面を作成した建築士管理建築士
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グロ－バル企画設計
式

社会

株式

社
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Ａ

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

化学タタミ（ヘリ付）　t 55

撤去内容

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去内容

撤去

撤去

撤去内容 撤去内容

撤去

同上

吊りボルト９φ

撤去内容

撤去

撤去

撤去

天井高

2400

2400

撤去内容

撤去

室　名 床 巾　木 腰　壁 壁 天　井 備　考

和室　６帖

和室 4.5帖

パーライトモルタル

タタミ寄せ（木製）

化学タタミ（ヘリ付）　t 55

パーライトモルタル

タタミ寄せ（木製）

パーライトプラスター

木製柱、パーティクルボード 撤去

パーライトプラスター

木製柱、パーティクルボード

撤去

撤去

モルタル埋め

着色断熱軽量モルタル 撤去

撤去　木下地　出窓・手すり（北部屋）

　木下地　出窓・手すり（北部屋）

階段室

木下地

ノンスリップタイル

コンクリート打放し

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

木製　O.S

木製　O.S

目地切

撤去

撤去 一部ラワン　合板ｔ55　下地

ステンレス張り　H=1200

撤去

撤去

撤去

撤去

木下地　ラワン合板　ｔ2.7

コンクリート打放し

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

既存のまま

吊りボルト９φ

アクリル系　リシン吹付（段裏共）

コンクリート打放し

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

既存のまま

既存のまま

撤去

2150

2150

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

便　所

洗面所

浴　室

押　入

P・S

合板フロア　ｔ12.0

木下地組 木製柱、パーティクルボード

モルタル金ゴテ　VP

木下地組

合板フロア　ｔ12.0

木製柱、パーティクルボード

モルタル金ゴテ　VP

撤去

2300

防水モルタル金コテ塗

アスファルト防水下地

防水モルタル金コテ塗

アスファルト防水下地

防水モルタル金コテ塗　V.P　（梁型共）

木下地組

特殊石綿セメント板　ｔ3.0（アスベスト含有　レベル３）

ラワン合板　ｔ5.5 木製 撤去

パーライトプラスター（梁型共） 撤去 着色断熱軽量モルタル

モルタル埋め 撤去

　洋式便器　角付タンク　紙巻器　換気扇　照明器具

　洗面器　水栓　照明器具

　洗濯機パン800×620×75

　風呂釜用木枠及びカラー鉄板　ｔ1.0　Ｏ.Ｐ　　照明器具　水栓

　※浴室のアスファルト防水は着手後にアスファルト調査を行う

　中段、天板

　ステンレス製室名札　集合郵便受け　消火器　照明器具防水モルタル金コテ

既存のまま

既存のまま

既存のまま

防水モルタル　金コテ 既存のまま モルタル金コテ塗　Ｖ.Ｐ 既存のまま

モルタル金コテ塗　リシン吹付 既存のまま ５階天井　木毛セメント板ｔ20打込 アクリル系リシン吹付  階数表示板

 既存配管

寄木フロアー　ｔ 12

防水モルタル金コテ塗

撤去

撤去

既存のまま

木製　O.S 撤去

撤去 撤去

撤去

撤去

撤去

2400

2360

撤去

撤去

撤去

台所兼食堂

玄　関

パーライトプラスター

木製柱、パーティクルボード 撤去

撤去

着色断熱軽量モルタル

モルタル埋め

木製・框

木製柱、パーティクルボード 撤去

パーライトプラスター（梁型共） モルタル埋め

着色断熱軽量モルタル 撤去

木下地組

　下り壁・流し台・ガス台（BL型又は同等品）　吊戸棚、スミ調理台　水栓

　換気扇　200Φ 　ステンレスｔ0.8張り

　ブザー　照明器具

既存のまま

撤去　　　木下地、石膏ボードｔ9　プラスター塗
既存のまま

2400～※外周壁（共通）：木毛板打込み ※最上階天井（共通）：木毛板打込み の上

　　　　　　　　　　　着色断熱軽量モルタル

現況撤去　仕上表

石膏ボード　ｔ9.5　VP

モルタル埋め

着色断熱軽量モルタル

モルタル埋め

着色断熱軽量モルタル

※ 特記事項

　・ 内部撤去項目は、現況・撤去 仕上表による。

　・ 住戸内部は、コンクリート躯体、木毛板打込み、天井断熱軽量モルタルを除き全て撤去とする。（特記を除く）

　・ コンクリート躯体部分撤去は、現況撤去･閉塞図による。

　・ 室内に面する梁型の仕上げパーライトモルタル厚20は撤去する。

　・ 既存スラブ、壁にコア抜きを施す際は係員と協議のこと。また、探査機を使用し既存配筋を切断しないこととする。（柱、梁、耐力壁はコア抜き不可）

※ 現況の仕上げ、下地は下記とする。

　2.床（玄関）　モルタル金ゴテ厚15

　5.床（浴室）　モルタル金ゴテ厚15＋シンダーコンクリート厚60＋アスファルト防水＋防水下地モルタル厚15

　1.天井（各室共通）　着色断熱軽量モルタル厚15

　3.床（和室）　パーライトモルタル金ゴテ厚30 ＋ 化学畳

　4.床（ＤＫ、洗面所、便所、押入）　コンクリート木ゴテ、木造下地：根太60×24@360、大引き36×24@450、合板フローリング厚12

現況撤去　内部仕上表

54
一級建築士登録第108578号　清水　勉 一級建築士登録第265264号　清水　宏則

国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事
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図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ1/100（A1）・1/200（A3）
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

現況撤去　1・2階平面図

和室 6帖

和室 6帖

押入 押入

押入

和室 4.5帖

和室 4.5帖

浴室

PS便所

多用室

押入

和室 4.5帖

押入
和室 6帖

浴室

便所

多用室

UP

バルコニー

和室 6帖

和室 6帖

押入 押入

押入

和室 4.5帖

和室 4.5帖

浴室

PS便所

多用室

押入

和室 4.5帖

押入
和室 6帖

浴室

便所

多用室

UP

和室 6帖

和室 6帖

押入 押入

押入

和室 4.5帖

和室 4.5帖

浴室

PS便所

多用室

押入

和室 4.5帖

押入
和室 6帖

浴室

便所

多用室

UP

5,850 2,350 4,650 5,850 2,350 4,650
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※ 住戸内部は、特記を除き全て撤去とする。

   躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による。

   内部撤去項目は、現況撤去 仕上表による。
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図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会
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一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　 一級建築士登録第265264号　　清水　宏則

現況撤去　3・4階平面図
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4階平面図（現況）　S=1:100
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※ 住戸内部は、特記を除き全て撤去とする。

   躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による。

   内部撤去項目は、現況撤去 仕上表による。
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・・ 図面を作成した建築士
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5階平面図（現況）　S=1:100
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現況撤去　5階平面図

※ 住戸内部は、特記を除き全て撤去とする。

   躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による。

   内部撤去項目は、現況撤去 仕上表による。

57国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善建築工事23 02



1
～
5
・
H

Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ ＥＡ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｕ Ｒ Ｅ

Ｍ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＭ Ａ Ｐ 　 Ｎ Ａ Ｍ Ｅ

式株

Ｓ Ｃ Ａ Ｌ ＥＣ Ｏ Ｎ Ｓ Ｔ Ｒ Ｕ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＤ Ａ Ｙ Ｎ Ｏ ．Ｓ Ｃ Ａ Ｌ ＥＣ Ｏ Ｎ Ｓ Ｔ Ｒ Ｕ Ｃ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ 　 Ｎ Ａ Ｍ ＥＤ Ａ Ｙ

式株

Ｎ Ｏ ．

図面を作成した建築士
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現況撤去　平面図
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   コンクリート躯体部分撤去は、現況撤去･閉塞図による。

　 X1～X5通りとX6～X10通りのレイアウトは対称とする。

   【　　】は、現況撤去･閉塞図中の壁記号を示す。

※ 内部撤去項目は、現況・撤去 仕上表による。

現況撤去　１～５階平面図

床現況撤去 １～５階平面図壁現況撤去 １～５階平面図

床下地・仕上撤去：下地：パーライトモルタル塗りt=25　仕上：化学タタミt=55

床下地・仕上撤去：下地：根太 53x50(便所 68x50)　仕上：プライフロアt=12

床下地・仕上撤去：下地：根太 45x45　仕上：ラワン合板t=5.5

床下地・仕上撤去：下地：アスファルト防水　仕上：防水モルタル金ゴテ

1～5・A

床下地・仕上撤去：仕上：防水モルタル金ゴテ
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屋根伏図（現況）　S=1:100

高架水槽

雪止めアングル：L-50×50　3段

屋根：カラー鉄板折板葺き（ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ）山高90屋根：カラー鉄板折板葺き（ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ）山高90
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図面を作成した建築士
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3,100

2,
4
0
0

5
,
4
3
0

5,460

小屋伏図（現況）　S=1:100

現況撤去　小屋伏図・屋根伏図

屋根：カラー鉄板折板葺き（ﾎﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟ）山高90

ハト小屋：ｺﾝｸﾘｰﾄW1000×D500×H500ハト小屋：ｺﾝｸﾘｰﾄW1000×D500×H500 ハト小屋：ｺﾝｸﾘｰﾄW1000×D500×H500

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

※ 屋根下地の鉄骨は全て撤去

   パラペット：鉄骨下地　金属サイディングは撤去

（撤去） （撤去） （撤去）

屋上点検口　500×500（撤去） 高架水槽架台（撤去）
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・・ 図面を作成した建築士

〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田2189-4　℡026-226-1306

管理建築士社会 グロ－バル企画設計社会

一級建築士事務所登録（長野）H-33311号

Ａ1/100（A1）・1/200（A3）
一級建築士登録第108578号　　清水　勉　　

現況撤去　立面図
一級建築士登録第265264号　　清水　宏則
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南立面図（現況）　S=1:100
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△水下
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X1X4 X2X3X5X6X7X8X9X10

北立面図（現況）　S=1:100

南面外壁：コンクリート打放し　吹付塗装：既存塗装洗浄（高圧水洗工法）
躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による
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Y1Y2

西立面図（現況）　S=1:100

躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による
既存撤去　高圧水洗工法50～100MPa吹付除去・外壁クラック調査

躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による
既存撤去　高圧水洗工法50～100MPa吹付除去・外壁クラック調査

東立面図（現況）　S=1:100

躯体撤去項目は、現況撤去　閉塞図による
既存撤去　高圧水洗工法50～100MPa吹付除去・外壁クラック調査

手摺：既存のまま

手摺：既存のまま

手摺：既存のまま

手摺：既存のまま

手摺：既存のまま

手摺：撤去

アルミサッシ：撤去

アルミサッシ：撤去

手摺：撤去

アルミサッシ：撤去

手摺：撤去

アルミサッシ：撤去

手摺：撤去

アルミサッシ：撤去

手摺：撤去

高架水槽：撤去

高架水槽架台：撤去 パラペット：鉄骨下地　サイディング　撤去

笠木：カラー鉄板　撤去

鉄骨下地　サイディング　撤去
スチール点検口　撤去

屋根：折板　撤去
鉄骨下地　サイディング　撤去
屋根：折板　撤去

アルミサッシ：撤去

アルミサッシ：撤去

アルミサッシ：撤去

アルミサッシ：撤去

アルミサッシ：撤去

高架水槽：撤去

パラペット：鉄骨下地　サイディング　撤去

館名サイン　撤去

館名サイン　撤去

竪樋：既存爆裂部撤去、SGP100A

竪樋：SGP100A・軒樋：カラー鉄板　　撤去
竪樋：SGP100A・軒樋：カラー鉄板　　撤去

竪樋：SGP100A　撤去 竪樋：SGP100A　撤去竪樋：SGP100A　撤去 竪樋：SGP100A　撤去

軒樋：カラー鉄板　撤去

60

北面外壁：外断熱 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25＋繊維ｾﾒﾝﾄ板(アスベスト含有レベル3） t=12のうえ吹付塗装 西面外壁：外断熱 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25＋繊維ｾﾒﾝﾄ板(アスベスト含有レベル3） t=12のうえ吹付塗装

東面外壁：外断熱 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25＋繊維ｾﾒﾝﾄ板(アスベスト含有レベル3） t=12のうえ吹付塗装
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