
▽次亜 ▽次亜 ▽次亜

【Q = 18,000㎥/日】

▼ﾄﾞﾚﾝ 保玉

▽次亜

給水栓 小市 毎日検査　深沢 ▼ﾄﾞﾚﾝ 新家

▼ﾄﾞﾚﾝ 赤坂 ▼ﾄﾞﾚﾝ 平林

【Q = 14,000㎥/日】

【Q = 4,000㎥/日】

給水栓 差出 毎日検査　吉田

▽次亜

残塩計
（出口）

残塩計
（出口）

松ヶ丘配水池系

残塩計
（出口）

容量 2 ㎥

日方配水池系

残塩計
（出口）

若里緊急貯水槽

容量 1000 ㎥

犀川夏目川合混合系

川合新田配水池

安庭配水池系

安庭配水池
容量50㎥ ×2
　　　26㎥ ×1

容量 36 ㎥ x 2

下平配水池系

残塩計
（出口）

笹平配水池系

下平配水池

容量 25 ㎥ x 2

残塩計
（出口）

容量 25 ㎥ x 2

犀川減圧系

アルカリ－塩素

久保調整池

容量 62 ㎥

容量 24 ㎥ x 2

古藤配水池系

古藤配水池

笹平配水池

古間配水池系

容量 25 ㎥ x 2

飯森配水池

日方配水池 仏工伝配水池

容量 99 ㎥ x 2

栃久保第２配水池

栃久保第２配水池系

栃久保配水池

容量 2,500 ㎥ x 2容量 10,000 ㎥ x 2

夏目ケ原浄水場

B　涌池配水池

松ヶ丘配水池

容量 701 ㎥ x 2 容量 192 ㎥ x 2

飯森配水池系

古間配水池

瀬脇配水池系

瀬脇配水池

容量 44 ㎥ x 2

低区配水池

A　山田中配水池

仏工伝配水池系

水源 浄水場 配水池・給水区域

水道系統図　　【犀川系】１

送配水系統図I - ２ （令和6年３月31日現在）

犀川水源 犀川浄水場（表流水）

表流水 前塩－沈澱－中塩－急速

犀川水源 犀川浄水場（伏流水・地下水）

残塩計
（ろ過）

伏流水 1～7号井

犀川水源

地下水 9,10号井

滝沢第２ポンプ場滝沢第１ポンプ場 栃久保ポンプ

日方ポンプ

古藤ポンプ場

涌池第１ポンプ計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

松ヶ丘系送水ポン

低区配水ポンプ

夏目ケ原送水ポン

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

▼ﾄﾞﾚﾝ 千木 ▼ﾄﾞﾚﾝ 小野平

▽次亜

▼ﾄﾞﾚﾝ 大川 ▼ﾄﾞﾚﾝ 小鍋

▽次亜

残塩計

▼ﾄﾞﾚﾝ 知足院

残塩計

毎日検査　中尾 ▼ﾄﾞﾚﾝ 小坂 ▼ﾄﾞﾚﾝ 岩草

▼ﾄﾞﾚﾝ 中尾

残塩計

残塩計

毎日検査　田野口 給水栓 高野 ▼ﾄﾞﾚﾝ 高野１ ▼ﾄﾞﾚﾝ 小田原 ▼ﾄﾞﾚﾝ 軽井沢

▼ﾄﾞﾚﾝ 高野２

▼ﾄﾞﾚﾝ 今泉

▼ﾄﾞﾚﾝ 吉原（蟹沢）

小鍋配水池

容量 50 ㎥×1

大川配水池系 小鍋配水池系

容量 18 ㎥ x 2容量 32 ㎥ x 2

小野平配水池繁配水池

平出配水池系

平出配水池

小野平配水池系

容量 75 ㎥×1

繁配水池系

大川配水池

容量 36 ㎥×1

春日山配水池

容量 40㎥ ×1

容量 46 ㎥ x 2

涌井配水池系

涌井配水池

容量 46 ㎥ x 2
B　涌池第一ポンプ場

田沢配水池系灰原配水池系

容量 27 ㎥ x 2容量 55 ㎥ x 2

田沢配水池高野配水池

田野口配水池系

灰原配水池

容量 25 ㎥ x 2

大森配水池氷ノ田配水池

容量 102 ㎥ x 2

涌池配水池系 中平配水池系

水道系統図　　【犀川系】２

配水池・給水区域

容量 99 ㎥ x 2
A　日方ポンプ場

涌池配水池

山田中配水池

今泉配水池系

三水配水池系

吉原配水池系

吉原配水池

容量 25 ㎥ x 2

容量 42 ㎥ x 2

坪根配水池

容量105 ㎥×2

容量 27 ㎥ x 2

氷ノ田配水池系

田野口配水池

容量 52 ㎥ x 2

今泉配水池

高野配水池系

大森配水池系

三水配水池

容量 22 ㎥ x 2

上尾配水池系

（令和6年３月31日現在）

知足院配水池大久保配水池

容量 24 ㎥ x 2

坪根配水池系 大久保配水池系

春日山配水池系

容量 50 ㎥×1 容量 40 ㎥×1

容量 31 ㎥ ×1

容量 2 ㎥ ×1

岩草配水池
知足院配水池系

岩草配水池系

中平配水池

上尾配水池

山田中ポンプ 繁ポンプ

平出ポンプ場

地蔵堂ポンプ場 大久保ポンプ場

涌池第２ポンプ場 涌井ポンプ場

大森ポンプ場

灰原ポンプ場 高野ポンプ場

吉原ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

【Q = 42,000㎥/日】 [Q = 50,000(54,250)㎥/日]

毎日検査　平柴

▽次亜

給水栓 赤沼 ▼ﾄﾞﾚﾝ 赤沼

毎日検査　津野

＊令和３年１月29日から休止

▽次亜 ▽次亜 ▽次亜

▽次亜

総貯水量 225,100 ㎥ [Q = 4,317㎥/日]

戸隠地区含まず【Q = 3,900㎥/日】 ろ過面積 2,580 ㎡

（860 ㎥×3池）

給水栓 田子 ▼ﾄﾞﾚﾝ 吉

毎日検査　田中

▼ﾄﾞﾚﾝ 茂菅

▼ﾄﾞﾚﾝ 東団地 ▼ﾄﾞﾚﾝ 西裾花台

もとどり配水池

容量 5 ㎥ x 2

もとどり配水池系

蚊里田高区配水池

容量 3,000 ㎥ x 2

蚊里田高区配水池系

残塩計
（出口）

蚊里田低区配水池系

残塩計
（出口）

容量  1,000 ㎥

残塩計
（出口）

戸隠浄水場

湯谷配水池系

湯谷配水池

容量 348 ㎥ x 2

P

上野配水池

５号配水池

往生地浄水場配水池

容量 6,000 ㎥ ×1
給水栓 三輪一丁目

容量 2,000 ㎥ × 2

蚊里田低区1号配水池

容量 2,500 ㎥ × 2

上野配水池系

蚊里田低区2号配水池

裾花川水源

水源

（令和6年３月31日現在）

浄水場 配水池・給水区域

水道系統図　　【夏目往生地系】

夏目ケ原浄水場 平柴配水池

３号配水池

２号配水池

平柴配水池系

１号配水池

容量 1,150 ㎥×2 容量 150 ㎥ ×2

φ250mm 安茂里・九反方面

φ450mm 犀川減圧系

みろく寺配水池

茂菅第２配水池系

西裾花配水池系

西裾花配水池

容量 63 ㎥ ×2

茂菅第２配水池

容量 32 ㎥ ×1

みろく寺配水池系

容量 45 ㎥ ×2

地蔵平配水池

茂菅第１配水池系

容量  4,000 ㎥

残塩計
（入口）

残塩計
（出口）

往生地高区配水池

容量 52 ㎥ ×2

茂菅第１配水池

容量 127 ㎥ ×2

容量 119 ㎥ ×1

往生地高区配水池系 地蔵平配水池系

飯綱浄水場

容量 3,600 ㎥×2

容量  550 ㎥ x 2
        1,750 ㎥ x 2
        2,080 ㎥ x 2   （計 8,760 ㎥）

容量 6,000㎥ ×1

犀川浄水場　φ600mm

４号配水池

残塩計
（入口）

残塩計
（ろ過）

往生地配水池系

残塩計
（出口）

夏目直送系

前塩－沈澱－中塩－急速

往生地浄水場

緩速ろ過－塩素

表流水

残塩計
（ろ過）

戸隠水源

ダム水

平柴ポンプ

若松町ポンプ場

吉ポンプ場

湯谷ポンプ場

茂菅第１ポンプ場 茂菅第２ポンプ

地蔵平ポンプ
計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

【Q = 21,000㎥/日】

毎日検査　西尾張部

▽次亜

【Q = 4,500㎥/日】

給水栓 寺尾

合計【Q = 4,200㎥/日】

毎日検査　岩野 ▼ﾄﾞﾚﾝ 岩野

▽次亜

【Q = 700㎥/日】 [Q = 818(1,200)㎥/日]

毎日検査　豊栄 給水栓 豊栄

▽次亜

【Q = 200㎥/日】 [Q = 500㎥/日]

給水栓 西条 毎日検査　西条

寺尾第１水源

浅井戸（H=10m）

寺尾浄水場 寺尾浄水場浄水池

残塩計
（出口）

残塩計
（出口）

残塩計
（出口）

浅井戸（H=10m）

寺尾第２水源

西条浄水場

西条配水池系

湧水・表流水

湧水・表流水

平林配水池系

前山配水池豊栄水源

欠配水池

豊栄配水池系

豊栄浄水場

容量 153 ㎥ x 2前塩－沈澱－中塩－急速

豊栄配水池

容量 70 ㎥ ×2沈澱－膜ろ過（UF）－塩素

平林配水池

欠配水池系

滝本配水池系

容量 65 ㎥ ×1 容量 10 ㎥ ×1

岩沢配水池系

西条水源

容量 122 ㎥, 70 ㎥ ×1容量 89 ㎥ x 2

前山配水池系

容量 75 ㎥ x 2
西条配水池

容量 252 ㎥ ×2

滝本配水池岩沢配水池

象山第２配水池象山配水池

容量 200 ㎥ x 2

象山第２配水池系象山配水池系

容量 （旧）336 ㎥ x 2
        （新）722 ㎥ ×1

東寺尾配水池系 大日配水池系

容量 752 ㎥ x 2

東寺尾配水池 大日池配水池

容量 304 ㎥ x 2エアレーション－塩素

水道系統図　　【川合新田・松代系】

川合新田水源

配水池・給水区域

川合新田配水池

（令和6年３月31日現在）

犀川川合混合系

地下水 1 ～ 6 号井 容量  2,500 ㎥ x 2
         2,100 ㎥ x 2

水源 浄水場

川合新田配水池系

残塩計
（出口）

容量 1,000 ㎥×1

*若穂系水道系統図へ

長野運動公園緊急貯水槽

大日池ポンプ場 前山ポンプ場

清野ポンプ場 象山中継ポンプ場

瀬関ポンプ場 菅間ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



毎日検査　綿内

給水栓 山新田

▽次亜

【Q = 1,400㎥/日】

給水栓　川田 毎日検査　川田

▽次亜

【Q = 370㎥/日】 [Q = 474(500)㎥/日]

給水栓　保科 毎日検査　在家

▽次亜

【Q = 25㎥/日】 [Q = 30㎥/日]

給水栓　高岡 毎日検査　高岡

＊令和元年１０月から休止中 ▽次亜

【Q = 5㎥/日】 [Q = 5㎥/日]

持者配水池系

持者配水池

尻欠配水池系

容量 49 ㎥ x 2

山内配水池

容量 50 ㎥ ×1
容量 （旧）138 ㎥
        （新）122 ㎥

尻欠配水池外山配水池

高岡配水池

外山配水池系

残塩計
（出口）

湧水

高岡配水池系

膜ろ過（UF)－塩素

緩速ろ過－塩素

持者浄水場

容量 62 ㎥ ×1

容量 1 ㎥ ×2

持者水源

湧水

残塩計
（出口）

高岡浄水場

山内配水池系

高岡水源

深井戸（H=110m）

表流水

山内浄水場笹平水源

沈澱－膜ろ過（UF）－塩素

塚本水源

川合新田配水池

矢原配水池

矢原配水池系

水源 浄水場 配水池・給水区域

綿内配水池
川合新田配水池

残塩計
（出口）

赤野田配水池

容量 36 ㎥ x 2

赤野田配水池系

（令和6年３月31日現在）水道系統図　　【若穂系】

容量 400 ㎥ x 3
容量 （旧）98 ㎥
　　　 （新）87 ㎥

保科配水池系

引沢配水池

引沢配水池系

容量 100 ㎥ x 2

保科配水池

保科第２配水池

容量 45 ㎥ x 2

保科第２配水池系

蓮台寺配水池

容量 184 ㎥ x 2
        446 ㎥ x 2

容量 4 ㎥ ×1

蓮台寺配水池系
綿内配水池系

長野運動公園緊急貯水槽 山新田第２配水池 山新田第１配水池

容量 1,000 ㎥×1
容量 36 ㎥ ×2
       75 ㎥ ×1

山新田第２配水池系

容量 89 ㎥ ×1

山新田第1配水池系

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜 ▽次亜

【Q = 1,650㎥/日】 [Q = 3,400㎥/日]

毎日検査　蟹沢 給水栓　大倉

▽次亜

【Q = 1,650㎥/日】 [Q = 3,400㎥/日]

毎日検査　南郷

残塩計
（入口）

残塩計
（出口）

川谷配水池系城山配水池系

蟻ヶ崎配水池系

容量 15 ㎥ x 2 容量 15 ㎥ x 2

川谷配水池城山配水池

水道系統図　　【豊野系】

蟹沢超高区配水池

容量 502 ㎥ ×1

蟹沢高区配水池堀水源

浅井戸（H=13.5m）

水源 浄水場 配水池・給水区域

容量 418 ㎥ ｘ 2

（令和6年３月31日現在）

堀第２水源（予備水源）

浅井戸（H=5m）

蟻ヶ崎配水池

容量 15 ㎥ x 2

蟹沢超高区配水池系蟹沢高区配水池系

堀浄水場

紫外線－塩素

残塩計
（入口）

残塩計
（出口）

上神代第２配水池系

上神代第２配水池

容量 1 ㎥ x 1

西沖水源 泉平配水池

紫外線－塩素浅井戸（H=13.5m）

上神代配水池系

泉平配水池系浅野配水池系

容量 900 ㎥ x 2

容量 15 ㎥ x 2

上神代
カミカジロ

配水池

容量 30 ㎥ x 2

西沖浄水場 浅野配水池

大倉ポンプ場

小瀬ポンプ場

上組ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

総貯水量 225,100 ㎥ [Q = 1,483㎥/日] 残塩計

戸隠地区含まず【Q = 3,900㎥/日】 総ろ過面積 1,500㎥（500 ㎥×3池）

▽次亜 ▽次亜

残塩計

毎日検査　坂中

▼ﾄﾞﾚﾝ 竹之下 ▼ﾄﾞﾚﾝ 西平

▼ﾄﾞﾚﾝ 畑山 ▼ﾄﾞﾚﾝ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ薬師

給水栓　芋井

▽次亜

毎日検査　広瀬 ▼ﾄﾞﾚﾝ 百瀬 毎日検査　国見 ▼ﾄﾞﾚﾝ 西の久保

高原第２配水池（黒滝）

坂中配水池東山麓鳴岩配水池

容量 55 ㎥ x 2

高原第２配水池系

容量 25 ㎥ x 2
容量 40 ㎥ x 2
　　   25 ㎥ x 2

台ヶ窪配水池

中曽根配水池

グリーンヒルズ配水池

グリーンヒルズ配水池系

中曽根配水池系

容量 21 ㎥ x 2

犬飼配水池系沢浦配水池系

広瀬配水池 百瀬配水池

容量 75 ㎥ x 2

容量 108 ㎥ ×2

広瀬配水池系

容量 75 ㎥ x 2

容量 44 ㎥ x 2 容量 75 ㎥ x 2

湯山配水池

湯山配水池系

容量 36 ㎥ ×2容量 18 ㎥ x 2

百瀬配水池系

軍足配水池系

往生地浄水場

飯綱井戸（予備水源）

戸隠水源

地下水

ダム水

高原第１配水池飯綱浄水場

緩速ろ過－塩素

飯綱浄水場配水池

容量 250 ㎥ x 4 容量　299 ㎥ x 2
　　　  264 ㎥ x 2

戸隠浄水場

軍足配水池

容量 125 ㎥ x 2

高原第１配水池系

水道系統図　　【飯綱系】

水源 浄水場 配水池・給水区域

西平配水池

坂中配水池系

清水配水池系

東山麓鳴岩配水池系

清水配水池

西平配水池系

容量 18 ㎥ x 2

容量 21 ㎥ x 2

台ヶ窪配水池系

容量 50 ㎥ x 2

容量 15 ㎥ x 2

（令和6年３月31日現在）

容量 41 ㎥ x 2容量 50 ㎥ x 2

畑山配水池

犬飼配水池沢浦配水池

やすらぎ配水池系平配水池系

やすらぎ配水池

荒安配水池

狢久保配水池系

平配水池

畑山配水池系荒安配水池系

容量 32 ㎥ x 2

狢久保配水池

百瀬ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜 ▽次亜

総貯水容量　225,100 ㎥ 残塩計 残塩計

戸隠地区【Q = 880㎥/日】

▽次亜

残塩計

.
給水栓  清水

▽次亜 ▽次亜

残塩計 残塩計

毎日検査　日照田

▽次亜
▽次亜

残塩計

残塩計

給水栓  中部 毎日検査　上祖山

▽次亜

給水栓  山入 毎日検査　山入

ダム水 活性炭－膜ろ過(UF)－塩素 容量 46 ㎥ ×2

戸隠地区水道系統図（１）

水源 浄水場 配水池・給水区域

戸隠水源 戸隠浄水場 上楠川配水池

（令和６年３月31日現在）

宇和原配水池

容量 40 ㎥ ×1

* 宇和原配水池系

* 鬼無里地区水道系統図へ

飯綱浄水場へ

往生地浄水場へ

[Q=920㎥/日]

宝光社配水池へ
＊戸隠地区水道系統図(2)

奈良尾
ナラオ

配水池

上楠川配水池系
上楠川高区配水池系

容量 30 ㎥ ×1

奈良尾配水池系

母袋配水池

容量 25 ㎥ ×1

母袋配水池系

谷沢水源 平第１配水池 平第２配水池 桜峰配水池

湧水 容量 80㎥ ×2 容量60 ㎥ ×2 容量 28 ㎥ ×2

【Q = 299㎥/日】

平第１配水池系 平第２配水池系 桜峰配水池系

平第３配水池 志垣配水池 土合
ドアイ

配水池

笹原配水池系

容量 60 ㎥ ×2 容量 37 ㎥ ×2 容量 28 ㎥ ×1

平第３配水池系 志垣配水池系 土合配水池系

五十土
イカヅチ

配水池 笹原配水池

容量 31 ㎥ ×1 容量 31 ㎥ ×1

五十土配水池系

中尾配水池系

山入水源 山入配水池 上組配水池

宮浦水源 宮浦配水池 西部配水池
宮ノ前配水池

中尾配水池

山入配水池系 上組配水池系

深井戸（H=67m） 容量 40 ㎥ ×1 容量 26 ㎥ ×1
容量 31 ㎥ ×1

容量 5 ㎥ ×1伏流水 容量 12 ㎥ ×1 容量 33 ㎥ ×1

【Q = 5㎥/日】

【Q = 137㎥/日】

宮浦配水池系 西部配水池系
宮ノ前配水池系

追
オッカヨウ

通配水池

容量 52 ㎥ ×1

追通配水池系

田頭
タガシラ

配水池

容量 31 ㎥ ×2

田頭配水池系

宇和原ポンプ場

母袋ポンプ場

笹原ポンプ場

戸隠浄水場

ポンプ

上楠川ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計

給水栓  越水 毎日検査　越水

▽次亜

給水栓  宝光社 毎日検査　宝光社

▽次亜

残塩計

給水栓 和沢口

▽次亜

残塩計

給水栓  水景苑 毎日検査　原 毎日検査　中耕

▽次亜

残塩計

給水栓  坪山 毎日検査　坪山

▽次亜 ▽次亜

残塩計 残塩計

給水栓  中組 毎日検査　下中 毎日検査　川下

▽次亜

残塩計

給水栓  銚子口 毎日検査　南原

（令和６年３月31日現在）

上野高区配水池系

水景苑配水池

容量 35 ㎥ ×2深井戸

水景苑水源

上野第３水源

戸隠地区水道系統図（２）

水源 浄水場

湧水

湧水

深井戸（H=100m）

諸沢配水池系

諸沢配水池

容量 46 ㎥ ×1

中耕
ナコウ

配水池

上野低区配水池系

上野低区配水池
容量 32 ㎥ ×1
　　　 40 ㎥ ×1

配水池・給水区域

越水第３水源

宝光社第１水源

上野第４水源

上野第１水源

宝光社配水池

【Q = 95㎥/日】

越水第４水源

宝光社配水池系

上野接合井

深井戸（H=156m）

戸隠浄水場から
*

【Q = 215㎥/日】

【Q = 319㎥/日】

容量 22 ㎥ ×1

上野高区配水池

水景苑配水池系

湧水

銚子口水源

湧水

下祖山第２水源

湧水

深井戸（H=35m）

浅井戸（H=27m）

下内配水池

容量 31 ㎥ ×1

坪山配水池

猿丸配水池系東原配水池系

中耕配水池系

銚子口配水池系

容量 21 ㎥ ×1容量 28 ㎥ ×1 容量 41 ㎥ ×1

猿
サル

丸
マル

配水池

坪山配水池水系

東原配水池銚子口配水池

下内配水池系

容量 46 ㎥ ×1

川下配水池系

川下配水池

容量 19 ㎥ ×2

立道配水池

容量 60 ㎥ ×1

容量 105 ㎥ ×1
　　　 285 ㎥ ×1

容量 192 ㎥ × 2

立道配水池系

スキー場配水池越水第１配水池

越水第１配水池系 スキー場配水池系

容量 204 ㎥ ×2
　　　 109 ㎥ ×2

容量 15 ㎥ ×1

【Q = 107㎥/日】

【Q = 13㎥/日】

【Q = 360㎥/日】

【Q = 244㎥/日】

【Q = 22㎥/日】

【Q = 18㎥/日】

下祖山第１水源

【Q = 28㎥/日】

諸沢ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計

給水栓  一ノ坂 毎日検査　財又

▽次亜 ▽次亜

総貯水容量　225,100 ㎥ 残塩計 残塩計

戸隠地区【Q = 880㎥/日】

給水栓  中田 毎日検査　奥中田

余水管

▽次亜

残塩計

給水栓  南町 (～R5.12) 毎日検査　仲町

給水栓  小橋 (R6.1～)

▽次亜

残塩計

給水栓  蓬平 毎日検査　新倉

▽次亜 ▽次亜

残塩計

給水栓 押一 毎日検査　押切

（令和６年３月31日現在）

山中配水池系

容量 27 ㎥ ×1容量 40 ㎥ ×2

町下配水池系

原配水池系

中田配水池

容量 65 ㎥ ×1

品沢配水池

容量 36 ㎥ ×2

大平
オオビラ

配水池

中田配水池系品沢配水池系

容量 18 ㎥ ×1

萇畑配水池系

配水池・給水区域

容量 31 ㎥ ×1

大平配水池系

文道配水池系

容量 36 ㎥ ×1

萩之峯配水池

上新倉配水池系

漆びら配水池系 町上配水池系

上新倉配水池

容量 40 ㎥ ×1

土倉配水池

土倉配水池系

押切配水池

直路配水池系

萩之峯配水池系

容量 62 ㎥ ×2
容量 57 ㎥ ×2
　　　 62 ㎥ ×2

町上配水池

容量 50 ㎥ ×1

直路
スグジ

配水池

容量 40 ㎥ ×2、81 ㎥ ×1容量 52 ㎥ ×2

漆びら配水池東京配水池

容量 122 ㎥ ×2

町下配水池

上平配水池

上平配水池系

東京配水池系

鬼無里地区水道系統図

【Q = 111㎥/日】

ダム水

水源 浄水場

活性炭－膜ろ過（UF)－塩素

ほとば沢１号水源 山中配水池

容量 22 ㎥ ×1湧水 容量 40 ㎥ ×2

原配水池萇
エラ

畑
バタケ

配水池大沢配水池

【Q = 773㎥/日】

戸隠水源

大沢配水池系

容量 46㎥ ×2

戸隠浄水場

飯綱浄水場へ

上楠川配水池

往生地浄水場へ

タキノ沢水源

湧水

【Q=920㎥/日】

【Q = 773㎥/日】

【Q = 62㎥/日】

大清水水源

湧水

容量 7 ㎥ ×1

押切配水池系

ほとば沢2号水源

湧水

文道配水池

容量 39 ㎥ ×1

押一配水池系

ひのき沢水源

湧水

押一配水池

容量 23 ㎥ ×1

【Q = 12㎥/日】

市野瀬ポンプ場

上楠川ポンプ場 品沢ポンプ場

蒲田ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計

給水栓  聖新田

毎日検査　棚原

▽次亜

残塩計

給水栓  聖沢 毎日検査　古矢場

▽次亜

残塩計

給水栓  笹久 毎日検査　南小松尾

中牧水源（予備水源）

表流水

【Q = 141㎥/日】

大岡南部配水池

容量 22 ㎥ ×2 容量 22 ㎥ ×2

新田配水池系 聖北第2配水池系

池田配水池系

新田配水池 聖北第２配水池

大岡日方配水池

容量 26 ㎥ ×2

日方配水池系

たらら低区配水池

（令和６年３月31日現在）

中区配水池

容量 23 ㎥ ×2

容量 65 ㎥ ×1 容量 25 ㎥ ×2

配水池・給水区域

高区配水池

容量 33 ㎥ ×2

中牧配水池 池田配水池

四ヶ村五ヶ村高区配水池系 四ヶ村五ヶ村中区配水池系

低区配水池

容量 22 ㎥ ×2

四ヶ村五ヶ村低区配水池系

大岡地区水道系統図（１）

水源 浄水場

湧水

四ヶ村・五ヶ村水源

容量 60 ㎥ ×2

たらら低区配水池系

たらら配水池から

【Q = 75㎥/日】

中牧配水池系

深井戸（H=46.7m）

【Q = 112㎥/日】

中牧水源

大岡南部配水池系

深井戸（H=70m） 容量 32 ㎥ ×2

【Q = 20㎥/日】

大岡南部水源
計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計

残塩計

毎日検査　椛内

給水栓  安賀

＊椛内南配水池から直接配水しているエリアはない

▽次亜

残塩計

給水栓  長瀬 毎日検査　長瀬

たらら配水池系 たらら低区配水池系

たらら低区配水池

容量 36 ㎥ ×2 容量 60 ㎥ ×2

小聖配水池系 芦ノ尻配水池系 花尾配水池系

たらら配水池

南部配水池から

【Q = 116㎥/日】

第１配水池系 第３配水池系

小聖水源 小聖配水池 芦ノ尻配水池 花尾配水池

【Q = 30㎥/日】

湧水 容量 50 ㎥ ×2 容量 33 ㎥ ×2 容量 33 ㎥ ×2

みどりの広場配水池系

第３配水池

深井戸（H=70.6m） 容量 40 ㎥

容量 27 ㎥ ×2 容量 50 ㎥ ×2

容量 40 ㎥ ×2 容量 30 ㎥ ×2

宮平配水池系 第２配水池系

椛内南水源 椛内南配水池

第１配水池

みどりの広場配水池

容量 25 ㎥ ×1

【Q = 508㎥/日】

聖ケ岡配水池系 高峰寺配水池系 鍋久保配水池系

宮平配水池 第２配水池

聖山水源 聖ケ岡配水池 高峰寺配水池 鍋久保配水池

深井戸（H=50m） 容量 108 ㎥ ×2 容量 60 ㎥ ×2 容量 100 ㎥ ×2

聖ケ岡第２配水池（休止中）

容量 18 ㎥ ×1

大岡地区水道系統図（２）

水源 浄水場 配水池・給水区域

（令和６年３月31日現在）

たらら第１ポンプ

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

【Q=1,981(1,863)㎥/日】 残塩計

毎日検査　穂刈

毎日検査　芦沢

毎日検査　安用

給水栓　大原 毎日検査　牧北

▽次亜

残塩計

給水栓　花倉 毎日検査　花倉

伊切配水池

容量 23 ㎥ ×1

伊切配水池系

信州新町地区水道系統図（１）

水源 浄水場 配水池・給水区域

穂刈第２水源 穂刈浄水場 穂刈第２配水池

（令和６年３月31日現在）

穂刈配水池 下川配水池 茂菅配水池 矢ノ尻配水池

伏流水
急速ろ過（除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ）
－紫外線－塩素

容量 250 ㎥ ×2 容量 1,006 ㎥ ×1 容量 54 ㎥ ×2 容量 62 ㎥ ×1 容量 24 ㎥ ×1

【Q = 2,143㎥/日】

穂刈第2配水池系 穂刈配水池系 下川配水池系 茂菅配水池系 矢ノ尻配水池系

穂刈水源（予備）
下市場配水池 西日時配水池 寺尾配水池

浅井戸（H=6.8m）
容量 6 ㎥ ×2 容量 9 ㎥ ×1 容量 43 ㎥ ×1

【Q = 989㎥/日】

下市場配水池系 西日時配水池系 寺尾配水池系

石畑配水池 穴平配水池 切久保配水池

容量 21 ㎥ ×1 容量 51 ㎥ ×1 容量 34 ㎥ ×1

千原田直圧系 石畑配水池系 穴平配水池系 切久保配水池系

琵琶水配水池

明賀配水池

容量 8 ㎥ ×1

容量52㎥ ×1

琵琶水配水池系

山秋配水池

容量 25 ㎥ ×1

山秋配水池系

明賀配水池系

大河配水池 芦沢配水池 楡ノ木配水池

容量 54 ㎥ ×1 容量 46 ㎥ ×2 容量 23 ㎥ ×1

大河配水池系 芦沢配水池系 楡ノ木配水池系

刈内配水池

容量 15 ㎥ ×1

刈内配水池系

安用配水池 小追沢配水池 平第３配水池 平第２配水池

容量 163 ㎥ ×2 容量 23 ㎥ ×1 容量 30 ㎥ ×2 容量 34 ㎥ ×1

安用配水池系 小追沢配水池系 平第3配水池系 平第2配水池系

大原配水池

大原配水池系

湧水 容量 24 ㎥ ×1 容量 35 ㎥ ×1

容量 308 ㎥ ×2
容量 37㎥ ×1
　　　 96㎥ ×1

橋場配水池

容量 23 ㎥ ×1

橋場配水池系

竹房配水池 道祖神配水池

容量 34 ㎥ ×2 容量 52 ㎥ ×1

竹房配水池系 道祖神配水池系

牧北第２配水池

【Q = 29㎥/日】

花倉配水池系 地場配水池系

旧牧北配水池系 牧北第2配水池系

花倉水源 花倉配水池 地場配水池

山秋ポンプ場

下川ポンプ場

西日時ポンプ

石畑ポンプ場

明賀ポンプ場

切久保ポンプ場

安用ポンプ場

琵琶水ポンプ場

竹房ポンプ場 道祖神ポンプ場

天神坂ポンプ場 牧北ポンプ場

伊切ポンプ場

千原田ポンプ場

花倉

ポンプ室

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計

給水栓　小峰 毎日検査　精進屋

▽次亜

残塩計

給水栓　橋木 毎日検査　橋木

▽次亜

【Q = 95㎥/日】 残塩計

給水栓　鹿道 毎日検査　鹿道

▽次亜

残塩計

給水栓　日名 毎日検査　日名

▽次亜

[Q = 73㎥/日] 残塩計

給水栓　味藤 毎日検査　竹ノ下

▽次亜

[Q = 41㎥/日] 残塩計

給水栓　塩本 毎日検査　塩本

▽次亜

[Q = 24㎥/日] 残塩計

給水栓　左右 毎日検査　左右

▽次亜

残塩計

給水栓　吐唄 毎日検査　吐唄

▽次亜

[Q = 9㎥/日] 残塩計

給水栓　中尾 毎日検査　中尾

【Q = 26㎥/日】

（令和６年３月31日現在）

【Q = 5㎥/日】

容量 15 ㎥ ×1

【Q = 52㎥/日】

【Q = 77㎥/日】

【Q = 69㎥/日】

【Q = 45㎥/日】

容量 43 ㎥ ×2

容量 50 ㎥ ×1

左右配水池系

味藤配水池

容量 73 ㎥

塩本配水池

塩本配水池系

左右配水池

容量 77 ㎥ ×1

中尾配水池系

和田配水池系

中尾配水池

和田配水池

容量 35 ㎥ ×1

吐唄配水池

容量 22 ㎥ ×1

吐唄配水池系

湧水

左右浄水場

膜ろ過(MF)－塩素

伏流水

塩本浄水場

膜ろ過(MF)－塩素

塩本水源

湧水

鹿道配水池

味藤浄水場

容量 37 ㎥ ×1

【Q = 39㎥/日】

日名水源

湧水 膜ろ過(MF)－塩素

味藤水源

鹿道
カドウ

水源

伏流水

味藤配水池系

大久保配水池平清水配水池

鹿道配水池

橋木配水池

伏流水

伏流水

吐唄
トット

水源

左右
ソウ

水源

小型急速ろ過－塩素

中尾水源 中尾浄水場

【Q = 23㎥/日】

橋木配水池系

橋木水源

伏流水

中原配水池系

高萩配水池系

大久保配水池系平清水配水池系

日名配水池

精進屋第２配水池系

中原配水池

高萩配水池

信州新町地区水道系統図（２）

直路
スグジ

配水池
容量 2 ㎥ ×1
　　 5 ㎥ ×1

容量 25 ㎥ ×1

容量 20 ㎥ ×1容量 21 ㎥ ×1 容量 20 ㎥ ×1

水源 浄水場

牧田中水源 精進屋第２配水池

湧水

直路配水池系

容量 21 ㎥ ×1

配水池・給水区域

又田羅配水池系

置原
チワラ

配水池

容量 20 ㎥ ×1

置原配水池系

容量 27 ㎥ ×1

又田羅配水池

日名配水池系

容量 24 ㎥ ×1

牧田中ポンプ場

高萩ポンプ場

日名ポンプ場 置原ポンプ場

橋木ポンプ場

直路ポンプ場

中尾

ポンプ場

吐唄

ポンプ場

鹿道

ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図



▽次亜

残塩計 残塩計

給水栓　大崩 毎日検査　桜出 給水栓　鳥々見 毎日検査　須坂

▽次亜

[Q = 86㎥/日] 残塩計 残塩計

給水栓　鳥々見 毎日検査　須坂

残塩計

▼ﾄﾞﾚﾝ 角井

給水栓　月夜棚 毎日検査　大塩

▽次亜 ▽次亜

[Q = 912㎥/日] 残塩計 残塩計

▽次亜

残塩計 残塩計

給水栓　上下条 毎日検査　大柿

▼ﾄﾞﾚﾝ 下条

▽次亜
残塩計

残塩計 毎日検査　芦沼

給水栓　三ヶ野 毎日検査　三ケ野

▼ﾄﾞﾚﾝ 三ヶ野

念仏寺配水池

容量 40 ㎥ ×1

念仏寺配水池系

三ヶ野配水池

容量 25 ㎥ ×2

三ヶ野配水池系

旧第５水源 臥雲水源 臥雲配水池

湧水 容量 40 ㎥ ×1

【Q = 13㎥/日】

臥雲配水池系

須坂配水池

湧水 容量 35 ㎥ ×1 容量 31 ㎥ ×1

【Q = 12㎥/日】

桜出配水池系 須坂配水池系

清水配水池系 高福寺配水池系

不動滝水源

湧水

【Q = 52㎥/日】

栗本配水池系

中条地区水道系統図

水源 浄水場 配水池・給水区域

旧第１水源 石原水源 桜出配水池

（令和６年３月31日現在）

【Q = 34㎥/日】

旧第４水源 清水水源 清水浄水場 清水配水池 高福寺配水池

地下水 膜ろ過(MF)－塩素
容量 80 ㎥ ×1
容量 48 ㎥ ×1

容量 52 ㎥ ×1

本郷配水池系 矢原配水池系

下古沢配水池 里原配水池 青木配水池

栗本配水池 本郷配水池 矢原配水池

容量 110 ㎥ ×2 容量 26 ㎥ ×2 容量 28 ㎥ ×1

角井平配水池

容量 50 ㎥ ×1 容量 34 ㎥ ×1

大塩配水池系 角井平配水池系

角井配水池

容量 38 ㎥ ×1
容量 40 ㎥ ×2
容量 90 ㎥ ×1

容量 38 ㎥ ×1 容量 23 ㎥ ×1

下古沢配水池系 里原配水池系 青木配水池系 角井配水池系

容量 242 ㎥ ×2
　　　65 ㎥ ×2

【Q = 862㎥/日】

旧第10水源 念仏寺沢水源 三ヶ野浄水場 三ヶ野浄水場配水池 城調整槽 中条配水池

大塩配水池

長井配水池系 松ノ木配水池系
栗林配水池

長井配水池 松ノ木配水池

湧水 容量 25 ㎥ ×2
容量 57 ㎥ ×1
　　 36 ㎥ ×1

容量 40 ㎥ ×1

旧第７水源 下条水源 大柿配水池

須坂配水池

容量 31 ㎥ ×1

須坂配水池系

芦沼配水池

容量 45 ㎥ ×2

芦沼配水池系

容量 31 ㎥ ×1

下五十里加圧ポンプ系 栗林配水池系

【Q = 26㎥/日】

大柿配水池系

三ヶ野浄水場系 中条配水池系

表流水 膜ろ過（UF)－活性炭－塩素 容量 48 ㎥ ×2 容量 588 ㎥ ×1

清水ポンプ場

角井ポンプ場

中条ポンプ場

長井ポンプ場

下五十里ポンプ場

本郷ポンプ場

計画取水量

計画浄水量
(計画処理量)

閉止弁

凡　例

水　源

浄水場

配水池

ポンプ場

【 】

［ ］

Ⅰー２　送配水系統図


